Zasobnik CWU200
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Kotty na paliwo state (pellet) %

2x150 kW z certyfikatem ekologicznym
wraz ze zbiornikami i osprzetem
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1/01 WIATROLAP 1,79m
PCV-RULON
2
1/02 KORYTARZ 111,36m
PCV-RULON
1/03 SZATNIA 24,40nf
PCV-RULON
/04 SALA LEKCYINA 1 36,60t
PCV-RULON
1/05 POM.GOSPODARCZE 8,83m*?
PCV-RULON LEGENDA:
WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 4,54m? woda zimna
1/06 — — — woda ciepfa
TERAKOTA —~ —~— woda cyrkulacyjna
— kaNalizacja sanitarna
N\QN WC DLA DZIEWCZAT m_NOEN Wi zawdr czerpalny ze zfqczkq do weza
TERAKOTA x wpust podfogowy ] ]
2 PL PROJEKT Biuro Projektowe
1/08 WC DLA CHLOPCOW 6,80m  Voors o \Deskop\plocaescogm by 97-318 Czarnocin, ul. Gtéwna 139
TERAKOTA tel: 512-140-151, 530-908-345
SALA LEKCYINA 2 2,81nt omall plorojeli@p )
1/09 BV_RULON ' Temat: TERMOMODERNIZACJA | REMONT BUDYNKU
DYDAKTYCZNEGO SZKOLY PODSTAWOWEJ W KROLEWCU
1 \ 10 POKOJ DYREKTORA 18, 15nf Inwestor: Gmina Smykéw
PCV-RULON 26-212 Smykéw, Smykéw nr 91
1/11 POKOJ NAUCZYCIELSKI 22,11nf Lokalizacja: Krolewiec dz. nr ewid. 143
PCV-RULON gm. Smykow
/12 SALA LEKCYJINA 3 35,44nf Branza: SANITARNA Stadium: PB
/ PCV-RULON Tytut rys: RZUT PARTERU-instalacja wod.-kan. Data: 01-2016
Projektowat: mgr inz. Mariusz Milczarek Podpis: Skala:
ISpec. instalacyjna w zakresie sieci, 1: 100
instalacji i urzadzen cieplnych,
wentyl. gazowych, wod. i kan. nrrys: strona:




