Zasobnik CWU200

z pompg ciepfa
powietrze—woda
i osprzetem

$925/25/16

ROZWINIECIE AKSONOMETRYCZNE

1:100

$32/25/16 2/25/16

istniejgcy wezet

wodomierzowy w piwnicy

rury rozdzielcze
prowadzone pod posadzkq

LEGENDA:

woda zimna
— — — woda ciepta
—~ —~— woda cyrkulacyjna

Zasobnik CWU200 z wbudowang
pompg ciepta powietrze—woda
—zasilenie powietrzem z zewnqtrz,
wyrzut na zewngtrz budynku

PL PROJEKT Biuro Projektowe

G \ioors\Uner\Doskicp \SocagthtNoga,ba 97-318 Czarnocin, ul. Gtéwna 139
tel: 512-140-151, 530-908-345
e-mail: plprojekt@op.pl
Temat: TERMOMODERNIZACJA | REMONT BUDYNKU

DYDAKTYCZNEGO SZKOLY PODSTAWOWEJ W KROLEWCU

wentyl. gazowych, wod.

SWK/0092/POOS/08

S-04

Inwestor: Gmina Smykow
26-212 Smykow, Smykéw nr 91
Lokalizacja: Krélewiec dz. nr ewid. 143
gm. Smykéw
Branza: SANITARNA Stadium: PB
Tytut rys: Rozwiniecie instalacji wodociggowej Data: 01-2016
Projektowat: mgr inz. Mariusz Milczarek Podpis: Skala:
ISpec. instalacyjna w zakresie sieci, 1:100
instalacji i urzadzen cieplnych,
i kan. nrrys: strona:




