AB 678

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Skarzysku - Kamiennej, ul. Czerwonego Krzyza 10

Oddzial Laboratoryjny
Tel. 041 25 11 868, 041 25 11 869

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr SE. I b-47301 /N I/ 20 /17

Nazwa i adres klienta: Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Konskich, ul. Sportowa 7

Badany obiekt: probka wody do spozycia z wodociggu Przylogi

Miejsce pobrania prébki: Smykéw 91, SPZOZ GOZ /2605PPPPW 1056

Probke pobral przedstawiciel PPIS w Konskich p. Rafat Koszlak, zaswiadczenie Nr 14/09
wydane przez PWIS w Kielcach

Metodyka poboru: PN ISO 5667-5:2003, PN-EN ISO 19458:2007, 10/04/POQ-03

Protokét pobrania prébki: Nr SE. Ia - 4261/25/2017 z dnia 2017.02.20

Kod prébki: N — 1b/20/17

Cel badania - w ramach monitoringu kontrolnego zgodnie z harmonogramem poboru préb
Nr SE. 1a-0320/2/2017, w kierunku parametréw okreslonych w protokole.

Probka dostarczona prawidtowo, zabezpieczona przed naruszeniem i zmiang wlasciwosci,

stan probki: bez zastrzezen

Data przyjecia probki do badan i rozpoczecia badania: 2017.02.20

Data zakonczenia badania: 2017.02.22

WYNIKI BADAN FIZYKO-CHEMICZNYCH:

Dopuszczalne zakresy

Stezenie, wartosci wg Rozp.
Rodzaj oznaczenia Jednostka | warto$é Identyfikacja metody Ministra Zdrowia
wskaznika Z dnia 13.11.2015r
(Dz.U. 2015, poz.1989)
Metnosc¢ NTU 0,42 PN-EN ISO 7027:2003 (A) nie wigcej niz 1
PN-EN ISO 7887:2012 p.7
Barwa mg Pt/] 5 + Ap.1:2015-06 (A) Akceptowalna
Zapach (TON) Stopiert <1 PB/3/LBFC -PBW wyd.1 | Akceptowalny
Smak (TFN) rozcieficzenia <1 z dnia 2009.05.04 ™) Akceptowalny
St‘?ze“‘eJ((;‘;j[’)W wodary Tem:’fo e PN-EN1SO 10523:2012 (A) 6,5-9,5
Przewodnosc elekiryezna |-y g/em 421 | PN-EN27888:1999 (A) 12500
wlasciwa ozn. w temp.25°C
. PN-ISO 6332:2001
Zelazo ng Fe/l <30 +Ap.1:2016-06 (A) 200
Amonowy jon mg NH4%/I <0,060 |PN-C—04576-4:1994 (A) 0,50
Mangan pg Mn/l <50 PN-92-C-04590/03 (A)(P) 50

(P) norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny, bez zastapienia

Wykonawca badania: k-k Sekcji Badan Fizyko — Chemicznych mgr inz. M. Gladys
st. tech. lab. M. Jaworska
asystent mgr inz. M. Dzieciolowska

Autoryzowat:

Kierowiii »excjl Badan
Fizyko-Chemicznych

Marioia Gtadys

ol

Sprawozdanie z badaf bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze byé powielane inaczej tylko w calosci.
Wyniki badania odnoszg si¢ do badanych probek. Klientowi przystuguje prawo reklamacji. Zawiera 2 strony
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WYNIKI BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO:

Dopuszczalne wartosci

. parametréw wg Rozp.
Badane Identyfikacja metody Ministra Zdrowia

parametry Jednostka Wyniki | /temperatura, czas inkubacji | , qnia 13.11.2015¢
(Dz U. 2015, poz.1989)

L‘sza bi‘;ﬁ?“‘ §.6k./100 ml 0 0
grupy PN-EN ISO 9308-1:2014-12

/ (36£2)°C, 21£3)h  (A)
j.tk./100 ml 0 0

Liczba Escherichia
coli

(A)-metoda objeta zakresem akredytacji Nr AB 678 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji
(N) — metody nieakredytowane

Wykonawca badania: asystent mgr inz. M. Dzigciolowska

Autoryzowatl:
ASYSIENT

mgr ink. Malgorzata zieciotowska

Data sporzadzenia sprawozdania: 2017.02.24

Zatwierdzit:

faGiyneg e

Wydrukowano 3 egzemplarze:
1. klient -2 egz.

2.ala-1egz
koniec

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej tylko w calosci.

Wyniki badania odnosza si¢ do badanych probek. Klientowi przystuguje prawo reklamacji. Zawiera 2 strony
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