AB 678

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Skarzysku - Kamiennej, ul. Czerwonego Krzyza 10

Oddzial Laboratoryjny
Tel. 041 25 11 868, 041 25 11 869

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr SE. I b-47301 /SP 1/382/17

Nazwa i adres klienta : Gmina Smykow, Smykow 91, 26-212 Smykow
Badany obiekt: probka wody do spozycia z wodociagu Stanowiska
Miejsce pobrania prébki: Stacja wodociggowa Stanowiska — wg o$wiadczenia klienta
Probke pobrala i dostarczyla: p. Maria Lachowska — inspektor ds. Gospodarki Komunalne;j
- zaswiadczenie nr 8 z 2008r wydane przez WSSE w Kielcach
Protokol przyjecia probki: Nr SE.Ib-47301/D/116/17 z dnia 2017.11.21
Zlecenie Nr PBW — 8/17 z dnia 2017.02.06
Kod probki: SP - 1b/426/17
Cel badania: wykorzystanie wynikow w obszarze regulowanym prawnie, zgodnie z harmono gramem
nr GK.7021.33.1.2016
Probka dostarczona: prawidtlowo, zabezpieczona przed naruszeniem i zmiang wlasciwosci,
stan probki: bez zastrzezen
Data przyjecia probki do badan i rozpoczecia badania: 2017.11.21
Data zakonczenia badania: 2017.11.23

WYNIKI BADAN FIZYKO-CHEMICZNYCH;:

Dopuszczalne zakresy
warto$ci wg Rozp.
Rodzaj oznaczenia Jednostka | Wyniki Identyfikacja metody Ministra Zdrowia
z dnia 13.11.2015r
(Dz. U. 2015, poz.1989)
Metnosé NTU 0,45+0,09* PN-EN IS0 7027-1:2016 (N) nie wigcej niz 1
Metoda nefelometryczna
5 PN-EN ISO 7887:2012 p.7
Barwa mg/l Pt 177 +Ap.1:2015-06 (A) Akceptowalna
PR Metoda wizualna
Zapach (TON) Stopiefi <l PB/3/LBF C ~-PBW Akceptowalny
rozcieRczenia wyd.1 z dnia 2009.05.04 (N)

Smak (TFN) <1 Metoda sensoryczna Akceptowalny
Stezenie jonow 7,7+0,1  |PN-EN ISO 10523: 2012 (A) 6.5-0.5
wodoru (pH) Temp. 20,1°C | Metoda potencjometryczna ’ ’
Prz?vyodnosc elektrycznao uS/em 565403" PN - EN 27888:1999 (A) 2500

wlasciwa ozn. w temp. 25°C Metoda konduktometryczna
: PN-ISO 7150-1:2002 (A)
Amonowy jon mg/l <0,064 Metoda spektrofotometryczna 0,50

# + za wynikiem oznacza mepewnosc rozszerzong o wspétczynniku k = 2 z 95% poziomem prawdopodobiefistwa,
bez uwzglednienia niepewnosci pobierania

Wykonawca badania: K-k Sekcji Badan Fizyko — Chemicznych mgr inz. M. Gladys
st. tech. lab. M. Jaworska
asystent mgr inz. M. Dzigciotowska

Autoryzowat:

giglys

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej tylko w calosci.
Wyniki badania odnosza si¢ do badanych probek. Klientowi przystuguje prawo reklamacji. Zawiera 2 strony
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S, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
m e w Skarzysku - Kamiennej, ul. Czerwonego Krzyza 10
?,//ﬁ\—i? Oddzial Laboratoryjny
el AB 678 Tel. 041 25 11 868, 041 25 11 869
SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr SE. I b-47301 /SP 1/ 382/17
WYNIKI BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO:
Dopuszczalne warto$ci
rametréw wg Rozp.
Badane Jednostka | Wyniki Identyfikacja metody palvi‘iniestra Zdrgow(i)a P
parametry

z dnia 13.11.2015r
(Dz.U. 2015, poz. 1989)

Obecnost iliczba 1 .\ /g0y 0 | PN-ENISO 9308-1:2014-12
bakterii grupy coli

+A1:2017-04 N)
%be(;lnoééhi' liCZl’;ffl j.t.k./100ml 0 Metoda filtracji membranowej
scnericnia coll

0

(A) - metoda objeta zakresem akredytacji Nr AB 678 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji
(N) - metody nieakredytowane

Wykonawca badania: asystent mgr inz. M. Dzieciotowska
Autoryzowat:
ASYSTENT

mgr inz. Matgorzata %ziecioiowska

OKkreslenie zgodnos$ci badanych parametréw z dopuszczalnymi warto§ciami
Badane parametry w probce wody o kodzie: SP—1b/426/17 sg zgodne z wymaganiami zawartymi

w Rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13.11.2015r (Dz.U. 2015, poz. 1989) w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

OKkreslenia zgodnoSci parametréw mikrobiologicznych dokonata asystent mgr inz. M. Dzieciolowska
a fizyko-chemicznych k-k Sekcji Badan Fizyko — Chemicznych mgr inz. M. Glady$
w oparciu 0 w/w Rozporzadzenie
Data sporzadzenia sprawozdania: 2017.11.24

Zatwierdzit:

Wydrukowano 3 egzemplarze:
1. klient -2 egz.
2.a/a- 1 egz.

koniec
Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej tylko w catosci.
Wyniki badania odnosza si¢ do badanych prébek. Klientowi przystuguje prawo reklamacji. Zawiera 2 strony
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e Zalacznik nr 5 do I/LBFC/116 z dnia 2017.02.10

Protokét Nr SE Ib- 47301/D//9. 47.. zdnia . 2AA Ll Fo.
przyjecia probki wody do spozycia

1. Badany obiekt:........ /\[bdoﬂtéﬁ ;S/‘Q%O[»/L/(St@ ..................................................
2. Miejsce pobrania..... .S ?(Q(//%SJL‘QWN’/’ftQ ........................................................

......... 'g/
3. Nazwa i adres kllenta:...?wc.ﬂj,@. ........ DA, e

...........................................................................................................................

.............................................................................................................................

(imig jnazwisko, stanowisko stuzbowe, nr upowazPienia)

5. Probke dostarczyl/a .. f - buanosied. Ledeous 2 = pod, ”U,Off/&oﬂ/ N27AR% 0T o,

(imig¢ i nazwisko, stanowisko stuzbowe)

8. Imi¢ i nazwisko osoby przyjmujacej probke @000}0/ .. OP U/CQ’ .........................

9. Prébke przyjeto w ramach: zlecenia

10. Punkt pobrania wody: ujecie, stacja uzdatniania wody, hydrofornia, kurek uzytkownika wody,

12. Zakres badan": Pparametry fizyczne: barwa, metnos¢, pH, przewodnos¢ elektryczna wiasciwa,

zapach, smak

parametry chemiczne: amonowy jon, azotyny, azotany, Zelazo, mangan,

twardo$¢ og6lna, utlenialno$é

parametry mikrobiologiczne: liczba bakterii grupy coli, liczba Escherichia coli,

dodatkOWe 0ZNACZEMIA 1.uuvviivniiieiiiii it ene e
13. Spos6b utrwalenia: prébka nie utrwalana/utrwalana':. fe.-lf Q)Qx, v H’NQ; ..................
14 Laczna ilo$é pojemnikéw. ... .ovvovvooo

15. Butelki sterylizowane przez Oddziat Laboratoryjny PSSE Skarzysko-Kam.
Data waznosci™:... 90.:.04... 20184 ...

16. Temperatura w urzadzeniu chlodniczym w momencie dostarczenia probki do Oddz. Laboratoryjnego

...............
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Zaiqcznik nr 5 do I/LBFC/116 zdnia 2017.02.10

17. Stan prébki okreslony przez pracownika w punkcie przyjecia probek: bez zastrzezen/ budzi zastrzeZen_ia*

18. Po dokonaniu oceny prébka zostata przyjeta/ nie przyjeta’ do badania.

19. Okreslenie przyczyny nie Przyjecia PrObKI  ...o..vvvvrresseverrereerereeteeeineeiiamiiniineeteniinereeesananne
D oot A0, 4§

20. Data i godzina przyjecia probki... =1. S A e

0 L1 T U S T PP

\‘i‘&&&u&@\ ........ o »@%’ef/w ............

(Podpis osoby dostarczajacej probke) (Podpis prZyjmujacego probke)

22. Potwierdzenie przyjecia probki do Labdratorium Badania Wody

T TOTOTTOOE 2 £ SRRSO
(Podpis osoby przyjmujacej probke)

Sporzadzono dwa egzemplarze:
1. klient 1egz.
2.a/a legz

*  wiasciwe podkresli¢
**  wypehi¢ jesli dotyczy
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