Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Skarzysku - Kamiennej, ul. Czerwonego Krzyza 10
Oddzial Laboratoryjny
Tel. 041 25 11 868, 041 25 11 869

AB 678

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr SE. I b-47301 /N I/ 29/18
Nazwa i adres klienta: Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Konskich, ul. Sportowa 7

Badany obiekt: probka wody do spozycia z wodociagu Przytogi
Miejsce pobrania prébki: Smykow 91, SPZOZ GOZ /2605PPPPW1056
Probke pobrala: przedstawicielka PPIS w Konskich p. Jadwiga Mtodawska, zaiwmdczeme Nr 15/09 ik NI

wydane przez PWIS w Kielcach

Metodyka poboru: PN ISO 5667-5: 2017-10, PN-EN ISO 19458:2007, I0/04/8(-03 IOLQGICZN
Protokél pobrania prébki: Nr SE. Ia - 4261/27/2018 z dnia 26.02.2018. 05 ¥AR ZMB e Z '
KOd prébki: N - Ib/33/1 8 ani&-.T.. )()dpls ................. .
Cel badania - w ramach monitoringu kontrolnego zgodnie z harmonogramem ﬂo‘%r&%ﬁwg tlosé zat
Nr SE. 1a-0320/2/2018, w kierunku parametrow okreslonych w protokole. N {;,9)

Prébka dostarczona prawidtowo, zabezpieczona przed naruszeniem i zmiana wlasciwosci,

stan probki: bez zastrzezen 0 $.08 / ¥
Data przyjecia prébki do badaii i rozpoczecia badania: 26.02.2018. d/

Data zakonfczenia badania: 01.03.2018.
WYNIKI BADAN FIZYKO-CHEMICZNYCH:

Dopuszczalne zakresy
Rodzaj oznaczenia Jednostka | Wyniki Identyfikacja metody N;V ;ft;fﬁ:i;v%ﬁ;?b” ,
(Dz.U. 2017, p0z.2294)
Metnosé NTU  |0,43+0,00%| PNV-EN SO 7027-1:2016  (A) nie wiecej niz 1
’ ’ Metoda nefelometryczna
5 PN-EN ISO 7887:2012 p.7
Barwa mg/l Pt H74 + Ap.1:2015-06 (A) Akceptowalna
PR Metoda wizualna
Zapach (TON) Stopien <l PB/3/LBFC -PBW Akceptowalny
rozciehczenia wyd.1 zdnia 2009.05.04 (N)
Smak (TFN) <1 Metoda sensoryczna Akceptowalny
Stezenie jondw wodoru 7,4+0,1* |PN-EN ISO 10523:2012 (A) 6.5-9.5
(pH) Temp. 20,1°C | Metoda potencjometryczna ’ ’
Przewodno$¢ elektryczna pS/cm 304498" PN - EN 27888:1999 (A) 2500
wiasciwa ozn. w temp.25°C Metoda konduktometryczna
Zelazo ng/l 406" PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06 200
Metoda spektrofotometryczna (A)
PN-92C-04590/03 (A)(P)
Mangan ne/l <30 Metoda spektrofotometryczna >0

# + za wynikiem oznacza niepewnos¢ rozszerzong o wspétczynniku k = 2 z 95% poziomem prawdopodobienstwa,
bez uwzglednienia niepewnosci pobierania

Wykonawca badania: K-k Sekcji Badan Fizyko Chemicznych mgr inz. M. Gladys
st. tech. lab. M. Jaworska
asystent mgr inz. M. Dzieciolowska

Autoryzowat:

mierownik Seieji Dadan
Fizvke- -Chemicznych

-

g -
Marioia Gfadys

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej tylko w calodei.

Wyniki badania odnosza si¢ do badanych probek. Klientowi przystuguje prawo reklamacji. Zawiera 2 strony
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WYNIKI BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO:

Dopuszczalne wartoSci
parametréw wg Rozp.
Badane parametry Jednostka Wyniki Identyfikacja metody Ministra Zdrowia

z dnia 07.12.2017r
(Dz U. 2017, poz.2294)

Obecnoséé i liczba .
bakterii grupy coli | 1'tk/100m! O | PN-ENTSO 9308 —1:2014-12 0

+A1:2017 - 04 (A)

Metoda filtracji membranowej

Obecnos¢ i liczba )
Escherichia coli Jtk/100 ml 0 .

OgGlna liczba ‘ 37 | PN-ENISO 6222 2044 (A
mikroorganizméw jtk/1 mi (A)
w 22+420C

o <200
[26;52] Metoda ptytkowa (posiew wglebny)

** - oznacza niepewnos¢ rozszerzong o wspolczynniku rozszerzenia k=2, odpowiadajacy poziomowi
ufnosci 95% bez uwzglgdnienia niepewnosci poboru i transportu probki. Niepewnos¢ oznaczono
wg. dokumentu PKN-ISO/TS 19036

(A) — metoda objeta zakresem akredytacji Nr AB 678 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji

(N) — metody nieakredytowane
(P) - norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny, bez zastgpienia

Wykonawca badania: asystent mgr inz. M. Dzieciotowska

Autoryzowal: BT

I
. inz. Malgorzata Dzieciolowska

Data sporzadzenia sprawozdania: 01.03.2018.

Zatwierdzit;
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Fizyko-Chemicznyck
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Mariols Gladve

Wydrukowano 3 egzemplarze:
1. klient -2 egz.
2.ala-1egz
koniec
Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej tytko w calosci.

Wyniki badania odnosza si¢ do badanych probek. Klientowi przystuguje prawo reklamacji. Zawiera 2 strony
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