Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Skarzysku - Kamiennej, ul. Czerwonego Krzyza 10
Oddzial Laboratoryjny
AB 678 Tel. 041 25 11 868, 041 25 11 869

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr SE. I b-47301 /N I/ 31/18

Nazwa i adres klienta: Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Konskich, ul. Sportowa 7
Badany obiekt: prébka wody do spozycia z wodociggu Stanowiska
Miejsce pobrania probki: Stanowiska 32, mieszkanie prywatne /2605SPPPPW1091
Prébke pobrala: przedstawicielka PPIS w Konskich p. Jadwiga Mlodawska, zyg&e&@ge{:ge}ﬁ?@% o NIU
wydane przez PWIS w Kielcach w POWIATOWE] STACHE
Metodyka poboru: PN ISO 5667-5: 2017-10, PN-EN ISO 19458:2007, I0/04ROQS - LI DEMIOLOGICZNE

s . R } . woils ¢h
Protokorl p(?brama probki: Nr SE. [a - 4261/29/2018 z dnia 26.02.2018. ania 0.5 MAR, 2018 ris . M.
Kod prébki: N —1b/35/18 0

. o . Ld Q Aé ..... ilogé zal ..
Cel badania - w ramach monitoringu kontrolnego zgodnie z harmonogramem po%o ) -
Nr SE. [a-0320/2/2018, w kierunku parametréw okreslonych w protokole. a4 t%
Prébka dostarczona prawidlowo, zabezpieczona przed naruszeniem i zmiang wiasciwosci, 03
stan probki: bez zastrzezen 03 J}

Data przyjecia probki do badan i rozpoczecia badania: 26.02.2018.
Data zakonczenia badania: 01.03.2018.

WYNIKI BADAN FIZYKO-CHEMICZNYCH:

Dopuszczalne zakresy
Rodzaj oznaczenia Jednostka | Wyniki Identyfikacja metody N:V ;':?f;{:g%ﬁ?%n v
(Dz.U. 2017, poz.2294)
Metnodé NTU  [0,5040,11#| PN-EN IS0 7027-1:2016 ~ (A) nie wigcej niz 1
Metoda nefelometryczna
5 PN-EN ISO 7887:2012 p.7
Barwa mg/1 Pt H7s + Ap.1:2015-06 A) Akceptowalna
pE Metoda wizualna
Zapach (TON) Stopiet <1 PB/3/LBFC ~-PBW Akceptowalny
rozcieficzenia wyd.l z dnia 2009.05.04  (N)
Smak (TFN) <] Metoda sensoryczna Akceptowalny
Stgzenie jondw wodoru 7,5+0,1* |PN-EN ISO 10523:2012 (A) 6.5-95
(pH) Temp. 20,2°C | Metoda potencjometryczna ’ ’
Prz’eyvodnoéé elektryczna pS/cm 5531400 PN —EN 27888:1999 (A) 2500
wilasciwa ozn. w temp.25°C Metoda konduktometryczna

# + za wynikiem oznacza niepewno$¢ rozszerzong o wspétczynniku k =2 z 95% poziomem prawdopodobienistwa,
bez uwzglednienia niepewnosci pobierania

Wykonawca badania: K-k Sekcji Badan Fizyko Chemicznych mgr inz. M. Glady$
st. tech. lab. M. Jaworska
asystent mgr inz. M. Dzigciolowska

Autoryzowal:

Kierownu as!
Fizyko-Ch

Mariols Giadye

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej tylko w calosci.

Wyniki badania odnoszg si¢ do badanych prébek. Klientowi przystuguje prawo reklamacji. Zawiera 2 strony
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WYNIKI BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO:

Dopuszczalne wartosci
parametréow wg Rozp.
Badane parametry Jednostka Wyniki Identyfikacja metody Ministra Zdrowia

z dnia 07.12.2017r
(Dz U. 2017, p0z.2294)

Obecnos¢ i liczba . ,
bakterii grupy coli | J-t</100 mI 0 | pN-ENISO 9308 ~1:2014-12 0

+A1:2017 - 04 (A)

Metoda filtracji membranowej

Obecnos¢ i liczba .
Escherichia coli jtk/100 ml 0 0

Ogoblna liczba .
mikroorganizmoéw jtk/1 ml nie PN-EN ISO 6222 :2044 (A) <200
w 22+42°0C WyKryto | Metoda plytkowa (posiew wglgbny)

(A) — metoda objeta zakresem akredytacji Nr AB 678 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji
(N) — metody nieakredytowane

Wykonawca badania: asystent mgr inz. M. Dzigciotowska

Autoryzowal:

ASYSTENT
W/

ngr inz. Malgorzdta Dzigciotowska

Data sporzadzenia sprawozdania: 01.03.2018.

Zatwierdzil:

Kiorownis Sevuje k
Fizyke-Ch

Maricio Shpdve

Wydrukowano 3 egzemplarze:
1. klient -2 egz.

2.ala- 1 egz.
koniec

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej tylko w calosci.

Wyniki badania odnosza si¢ do badanych probek. Klientowi przystuguje prawo reklamacji. Zawiera 2 strony
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