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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
W Skarzysku Kamiennej, ul. Czerwonego Krzyza 10

Oddzial Laboratoryjny
Tel. 041 25 11 868, 041 25 11 869
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NazwatTadres klifhtas ‘Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Konskich, ul. Sportowa 7
Badany obiekt: probka wody do spozycia z wodociagu Przytogi

Miejsce pobrania prébki: Smykéw 91, SPZOZ GOZ /2605PPPPW1056
Probke pobral: przedstawiciel PPIS w Kor'lskich p Rafat Koszlak, zaswiadczenie Nr 14/09 wydane

przez PPIS w Kielcach,

/JQ, Metodyka poboru: PN ISO 5667-5: 2017-10, PN-EN ISO 19458:2007, 10/04/P0O-03

Protokét pobrama probki: Nr SE. [a - 4261/15/2019 z dnia 04.02.2019

Kod probki: N - Ib/ 18/19

Cel badania - w ramach monitoringu kontrolnego, zgodnie z harmonogramem poboru probek
Nr SE.1a-0320/2/2019 w kierunku parametréw okreslonych w protokole.
Probka dostarczona prawidtowo, zabezpieczona przed naruszeniem i zmiana wlagciwosci,
stan probki: bez zastrzezen
Data przyjecia prébki do badan i rozpoczecia badania: 04.02.2019

Data zakonczenia badania: 07.02.2019.

WYNIKI BADAN FIZYKO-CHEMICZNYCH;:

Dopuszczalne zakresy
Rodzaj oznaczenia Jednostka | Wyniki Identyfikacja metody M.Z a;tdosi: BV% :;%‘;'7 .
(Dz.U. 2017, poz.2294)
Metnosé NTU  [04740,09¢| PN-ENISO7027-1:2016-09  (A) | e iocei iy |
Metoda nefelometryczna
5 PN-EN ISO 7887:2012+ Ap.1:2015
Barwa mg/l Pt oH 7.1 06 metoda D A) Akceptowalna
Zapach (TON) <1 PB/3/LBFC -PBW " Akceptowalny
wyd.1 z dnia 2009.05.04 o)
Smak (TFN) <1 Metoda sensoryczna Akceptowalny
Stezenie jonéw wodoru 7,1£0,1* | PN-EN ISO 10523:2012 (A) 6595
(pH) Temp. 19,4°C | Metoda potencjometryczna ’ ’
Prz’e.wodnos'é elektryczn? pS/cm 417420 PN - EN 27888:1999 (A) 2500
wiasciwa ozn. w temp.25°C Metoda konduktometryczna
' Zelazo ug/! <30 PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06(A) 200
Metoda spektrofotometryczna
PN-92C-04590/03 (A)(P)
Mangan ne/l <30 Metoda spektrofotometryczna >0

# + za wynikiem oznacza niepewno$¢ rozszerzong o wspoiczynniku k = 2 z 95% poziomem prawdopodobienstwa,
bez uwzglednienia niepewnosci pobierania

Wykonawca badania: K-k Sekcji Badan Fizyko Chemicznych mgr inz. M. Glady$

Autoryzowat:

st. tech. lab. M. Jaworska
mi. asystent mgr A. Miernik

St. TECHNIK LABORATORY.JN
Miros&awa }aworska

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej tylko w calosci.
Wyniki badania odnoszg si¢ do badanych probek. Klientowi przystuguje prawo reklamacji. Zawiera 2 strony
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WYNIKI BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO:

Wymagania wg
Badane parametry | Jednostka Wyniki Identyfikacja metody ROZPZ' x;:'ggﬁ?fggfyrm
(Dz U. 2017, poz.2294)

Obecnosc iliczba 14 1 1o 0 PN-EN ISO 9308 —1:2014-12 0

bakterii grupy coli

oot T +A1:2017 - 04 (A)

Esi(;;;?lscc hll- aliz lf J-t.k./100ml 0 Metoda filtracji membranowej 0

Ogolna liczba T 6 PN-EN ISO 6222 :2004 (A) | = Bez
mikroorganizmow | J-tx/Im 4 e nieprawidtowych
w 22420C [ 3;14] Metoda pltytkowa (posiew wglgbny) zmian™™’

** - oznacza niepewno$¢ rozszerzong o wspdtezynniku rozszerzenia k=2, odpowiadajgcy poziomowi ufnosci
95% bez uwzgle¢dnienia niepewnosci poboru i transportu probki. Niepewno$é oznaczono wg. dokumentu
PKN-ISO/TS 19036

**% -zaleca sig, aby ogdlna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:

- 100 j.t.k./I ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowe;j
- 200 j.t.k./I ml w kranie konsumenta

(A) — metoda obj¢ta zakresem akredytacji Nr AB 678 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji
(N) — metody nieakredytowane - o
(P) - norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny, bez zastgpienia

Wykonawca badania: mt. asystent mgr A. Miernik

Autoryzowat:

ASYS&&B!T

mgr ini. Maigorzata Dzieciotowskz

Data sporzadzenia sprawozdania: 07.02.2019.

Zatwierdzit:

A g fode

Wydrukowano 3 egzemplarze:
1. klient -2 egz.

2.ala- 1 egz. koniec

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej tylko w catosci.

Wyniki badania odnoszg sie do badanych probek. Klientowi przysluguje prawo reklamacji. Zawiera 2 strony
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