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SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr SE. I b-47301 /SP 1/139/19

Nazwa i adres klienta : Gmina Smykéw, Smykow 91, 26-212 Smykow
Badany obiekt: probka wody do spozycia z wodociagu Przylogi
Miejsce pobrania probki: Stacja Wodociagowa Przylogi, woda podziemna, bez uzdatniania
— wg o$wiadczenia Klienta
Probke pobrala: p. Maria Lachowska - inspektor ds. wodociagow zaswiadczenie nr 8 z 2008r
wydane przez WSSE w Kielcach

Probke dostarczyl: p. Mieczystaw Tomkowiak — konserwator wodociggéw
Protokoél przyjecia probki: Nr SE.Ib-47301/D/45/19 z dnia 23.04.2019
Zlecenie Nr PBW —3/18 z dnia 04.01.2018
Kod probki: SP - 1b/159/19
Cel badania: wykorzystanie wynikow w obszarze regulowanym prawnie, zgodnie z harmonogramem

GK 7021.39.

2018

Probka dostarczona: prawidtowo, zabezpieczona przed naruszeniem i zmiang wlasciwosci,

stan probki: bez zastrzezen
Data przyjecia probki do badan i rozpocze¢cia badania: 23.04.2019
Data zakonczenia badania: 26.04.2019

WYNIKI BADAN FIZYKO-CHEMICZNYCH:

Ut V.

Dopuszczalne zakresy
warto$ci wg Rozp.
Rodzaj oznaczenia Jednostka | Wyniki Identyfikacja metody Ministra Zdrowia
z dnia 07.12.2017r
(Dz. U. 2017, poz.2294)
Metnosé NTU  |0,420,08" [[V-ENISO 7027-1:2016-09 (A) nie wiccej niz 1
Metoda nefelometryczna
5 PN-EN ISO 7887:2012
Barwa mg/l Pt pH78  HAp.1:2015-06 metodaD  (A) Akceptowalna
Zapach (TON) <1 PB/3/LBFC -PBW Akceptowalny
wyd.1 z dnia 2009.05.04  (N)
Smak (TFN) <1 Metoda sensoryczna Akceptowalny
Stezenie jondéw 7,8+0,1* | PN-EN ISO 10523:2012  (A) 65-905
wodoru (pH) Temp. 20,1°C | Metoda potencjometryczna ’ ’
Perev.vodnosc elektrycznao uS/em 401428" PN - EN 27888:1999 (A) 2500
wilasciwa ozn. w temp. 25°C ~& | Metoda konduktometryczna
‘ PN-ISO 6332:2001
Zelazo ng/l <30 +Ap.1:2016-06 (A) 200
Metoda spektrofotometryczna
PN-92-C-04590/03 (A)P)
Mangan ne/l <50 Metoda spektrofotometryczna >0

# + za wynikiem oznacza niepewno$¢ rozszerzona o wspotczynniku k = 2 z 95% poziomem prawdopodobiefistwa,
bez uwzglednienia niepewnosci pobierania

Wykonawca badania: K-k Sekcji Badan Fizyko Chemicznych mgr inz. M. Glady$
st. tech. lab. M. Jaworska
mi. asystent mgr A. Miernik
Autoryzowal:

Mariols Gladys

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgodyLaboratorium nie moze by¢ powielane inaczej tylko w catosei.
Wyniki badania odnosza si¢ do badanych prébek. Klientowi przystuguje prawo reklamacji. Zawiera 2 strony
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SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr SE. I b-47301 /SP I/ 139/19
WYNIKI BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO:
Bad Wymagania wg
adane - . Rozp. Ministra Zdrowia
parametry Jednostka Wiyniki Identyfikacja metody 2 dnia 07.12.2017r
(Dz U. 2017, poz.2294)
Obecnosé i liczba |
bakterii grupy coli |J-+</100m! 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12 0
o 7 +A1:2017-04 A)
Obecnos¢ i liczba j.tk./100ml 0 Metoda filtracji membranowej 0
Escherichia coli o
Ogolna liczba ) A . Bez
W 22+20C etoda plytkowa (posiew wglebny) smian”**

**% . zaleca sig, aby ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:

- 100 j.t.k./l ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej
- 200 j.t.k./I ml w kranie konsumenta

(A) - metoda objeta zakresem akredytacji Nr AB 678 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji
(N) - metody nieakredytowane

(P) - norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny, bez zastgpienia

Wykonawca badania: asystent mgr inz. M. Dzigeciolowska
mt. asystent mgr A. Miernik

Autoryzowal:

MEODSZY/AEYSTENT
mgr AngtA Miernik e
Okreslenie zgodnoS$ci badanych parametréw z dopuszczalnymi wartoS$ciami
Badane parametry w probce wody o kodzie: SP—Ib/159/19, sg zgodne z wymaganiami zawartymi

w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r (Dz.U. 2017, poz. 2294) w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

OkKkres$lenia zgodnoS$ci parametrow mikrobiologicznych dokonatla asystent mgr A. Miernik
a fizyko-chemicznych: K-k Sekcji Badan Fizyko-Chemicznych
mgr inz. M. Glady$ w oparciu o w/w Rozporzadzenie

Data sporzadzenia sprawozdania: 26.04.2019

Zatwierdzil:

Wisrownik

;‘ haratoryinego .
/ -
e f%\/a czyk '

Wydrukowano 3 egzemplarze:
1. klient -2 egz.
2.ala-1 egz. koniec

Sprawozdanie z badafi bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej tylko w catosci.
Wyniki badania odnosza si¢ do badanych probek. Klientowi przystuguje prawo reklamacji. Zawiera 2 strony
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