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AB 552 Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badar oznaczone symbolem A", objete zakresem akredytacji PCA nr AB 552
oraz wyniki badar nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu akredytacji nie posiadaj. ia, A"
Nr sprawozdania: LHS.9051.2. /169 2019 Kielce, dnia: 2019 -(7- 23

KOD PROBKI:

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE:

NAZWA | ADRES KLIENTA:

DOKUMENT:

RODZAJ PROBKI:

OCENA STANU PROBKI:
PUNKT POBORU PROBKI:

PROBKOBIORCA:

SPRAWOZDANIE Z BADAN

1161/0BS/SP/19
1/JC
Gmina Smykow, Smykow 91, 26 -212 Smykow

Zlecenie Nr LHS.9052. 581 .2019
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

bez zastrzezen
wodocigg Przytogi, Przylogi, Stacja Uzdatniania Wody

Przedstawiciel Laboratorium WSSE Kielce (J. Cedro)

POBIERANIE PROBEK(A) wg: PN-ISO 5667-5:2017-10; PN-EN ISO 19458:2007
DATA | GODZINA POBORU PROBKI:

DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN:

DATA ROZPOCZECIA BADANIA / DATA ZAKONCZENIA BADANIA:

z dnia: 12.07.2019

17.07.2019 godz. 9.35
17.07.2019 godz.14.15
17.07.2019/22.07.2019

Wartos¢ parametryczna

Badane parametry Jednostka | Kod |Znak Wynik . Identyfikacja metody
Liczba bakterii grupy coli (A) jtk/100ml | o11a = 0 o® PN -EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Liczba enterokokéw (A) jtk/100ml 013a = 0 0 PN-EN ISO 7899-2:2004
Liczba Escherichia coli (A) jtk/100ml | 015a .= 0 0 PN -EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Ogédina liczba mikroorganizméw jti/AAmI 025a = 36 [25-51) Bez nieprawidtowych |PN-EN ISO 6222:2004

wtemp. 22+2°C (A)

zmian®

Metoda posiewu wgtebnego

Barwa (A)

Akceptowalna przez

konsumentdw i bez
mg Pvdm® | 051b < 2 .

PN-EN ISO 7887:2012 p.6 metoda C

nieprawidtowych
zmian®®
Akceptowalna przez
konsumentéw i bez .
Metnosé (A) NTU 052a = 022 nieprawidtowych zmian. PN-EN ISO 7027-1:2016-09
Metoda nefelometryczna
Zalecany zakres
wartosci do 1,0
Stezenie jondw wodoru (pH) (A) - 054a = 78 6,5-9,5 PN-EN ISO 10523:2012 ”
Przewodnos¢ elektryczna wiasciwa uSicm | 057a = 406 2500 PN-EN 27888:1999
w 25°C (A)
. Akceptowalny przez  |PN-EN 1622: 2006
stopien

TEN (smak) (A)

059%a < 1 konsumentéw i bez

rozcienczenia

nieprawidiowych zmian.

Metoda uproszczona, parzysta, wybor
niewymuszony

TON (zapach) (A)

Akceptowalny przez

stopien konsumentéw i bez

L .| 0O61a < 1
rozcieficzenia

nieprawidtowych zmian.

PN-EN 1622; 2006
Metoda uproszczona, parzysta, wybor
niewymuszony

Antymon (A) ug/dm® 103a < 1.2 5,0 PB/OBI/05 wydanie 2 z 09.07.2018r.
Arsen (A) pg/dm® 104a < 12 10 PN-EN ISO 11969:1999

Azotany (A) mg NOy/dm® | 110b = 32 50 PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
Azotyny (A) mg NOodm® | 111b < 0,02 0,50 PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
Bor (A) mg/dm® 114b < 0,05 1,0 PB/OBS/25 wydanie 1 z 31.10.2008 1.
Bromiany (A) pg/dm® 115a < 50 107 PN-EN ISO 15061:2003

Chlorki (A) mg/idm® | 121b = 15 250 PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
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Nr sprawozdania: LHS.9051.2. 69 5049 Kielce, dnia: 2019 -g7-
lﬂom og. (A) I pg/dm?® I 123a I < 5 I 50 PN -EN ISO 15586: 2005
l%znki A) ug/dm? 126a < 5 I 50 PN-80/C-04603/01

Fluorki (A) mg/dm® | 133p = 0,07 I 1,5 PN-EN 15O 10304-1:2009+AC:2012
Glin (A) pg/dm® 136a < 20 I 200

Kadm (A) ug/dm?® 139a < 05 5,0 PN -EN ISO 15586: 2005
Egnez ) mg/dm? 141b = 16 7-125(® PN-C-04554-4:1999 Zatacznik A
l@gan (A) ug/dm? ﬂ < 2 50 PN -EN ISO 15586: 2005
IMiedz (A) mg/dm3—l 143p < 0,05 2,0(910) PN-1SO 8288:2002 metoda A

Nikiel (A) I ug/dm? I 145a < 30 20 PN -EN ISO 15586: 2005
IO*éw (A) I pg/dm? I 146a < 2 10! PN -EN ISO 15586: 2005
I&% (A) l ug/dm® I 149a < 0,30 1,0 PN -EN ISO 12846: 2012
ISelen A) I ug/dm?® I 150a < 10 10 PB/OBI/05 wydanie 2 » 09.07.2018 1.
ISiarczany A) I mg /dm? I 151b I = 15 I 250 PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
Sod (A) I mg /dm? I 154b I < 50 ’ 200 PN-1SO 9964-1:1994 + Ap1-200g
ITrdosc ogélna (A) I ca Crgf/ dm? I 161b ’ = 205 I 60-500("" PN-ISO 6059:1999
Iﬁazo 0gdine (A) I Hg/dm?® I 170a I < 40 200 PN-ISO 6332:2001+ Ap 1:2016-06
lAmonowy jon (A) I mg NH/dm® | 181p I < 0,07 0,50 PN-C-04576-4:1994 p.6a

1,2 dichloroetan (A) ug/dm® 207a < 1,0 3,0 PN-EN I1SO 10301:2002 Rozdziat 2
Benzen (A) pg/dm?® 2292 < 0,1 1,0 PB/OBS/22 wydanie 1 2 06.10.2008 r.
Benzo(a)piren (A) Hg/dm® 230a <‘ 0,0025 0,010 PB/OBS/06 wydanie 1z 31.08.2005 r.
Benzo(b)ﬂuoranten (A) ug/dm? 231a I < 0,0025 - PB/OBS/06 wydanie 1 z 31.08.2005 .
lﬁzo(ghi}perylen (A) pgldm?® 232a I < 0,0025 - PB/OBS/06 wydanie 1 7 31.08.2005 r,
IBenzo(k)ﬂuoranten (A) I ug/dm?® 233a I < 0,0025 - PB/OBS/06 wydanie 1 2 31.08.2005 r,
Bromodichiorometan A) ’ mg/dm? 238b I < 0,0010 0,0151'2 PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
8-HCH (E) (A) I ug/dm? 250a I < 0,008 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3 7 10.04.2012 .
@romochlorometan (A) ’ mg/dm?® 255h < 0,0010 - PN-EN 1SO 10301:2002 Rozdziat 2
Indeno(1,2,3-c,d)piren (A) ’ ug/dm? 280a < 0,0025 - PB/OBS/06 wydanie 1 z 31.08.2005 .
¥-HCH (E) (A) I ug/dm? 2923 < 0,006 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012r.
Iz pestycydow (E) (A) pg/dm?® 308a < 0,006 0,501 PB/OBS/20 wydanie 3 7 10.04.2012 .
ITchloroeten A) pg/dm?® 319a < 1,0 - PN-EN I1SO 10301:2002 Rozdziat 2
Tribromometan (bromoform) (A) mg/dm?® 324b < 0,0010 - PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Trichlorometan (chloroform) (A) mg/dm? 328b < 0,0010 0,030 PN-EN iSO 10301:2002 Rozdziat 2
Malometeny -ogélem (X THM) (A) Mg/dm? 332a < 10 100714 PN-EN 1SO 10301:2002 Rozdziat 2 I
Utleniainogé (A) mg/dm? 333b < 05 5,0 PN-EN ISO 8467:2001 j
‘fe‘;\::mz:ﬁe::;‘:’;f;cmych " Hgidm® | 334a | < 00025 0,101 PB/OBS/06 wydanie 1 2 31.08.2005
2 trichioroetenu i tetrachloroeteny (A) ug/dm?® 338a < 10 10 PN-EN 1SO 10301:2002 Rozdziat 2 T
a~HCH (E) (A) pg/dm?3 341a < 0,006 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3 2 10.04.2012 r.
B-HCH (E) (A) ug/dm? 342a < 0,006 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3 2 10.04.2012
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Nr sprawozdania: LHS.9051.2. /4,4 .2019 Kielce, dnia: 2019 -07- 2 3

Trichioroeten (A) pg/dm® 350a < 1,0 - PN-EN SO 10301:2002 Rozdziat 2
Cypermetryna (A) pg/dm?® 361a < 0,006 0,1 PB/OBS/20 wyd.3 z 10.04.2012 .
HCB (E) (A) ug/dm?® 371a < 0,006 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012r.
A-cyhalotrin (E) (A) pg/dm3 372a < 0,008 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012r.
Malation (E) (A) pg/dm3 384a < 0,006 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.
Heptachlor (E) (A) pg/idm® | 393a < 0,006 0,030 PB/OBS/20 wydanie 3 2 10.04.2012.
Chioropiryfos (E) (A) ug/idm?® 609a < 0,006 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 .
Procymidon (E) (A) pg/dm3 677a < 0,008 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 .
Bifentryna (E) (A) pg/dm?® 678a < 0,006 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3 2 10.04.2012r.

jtk - jednostki tworzgce kolonie

™" . w przypadku podania jedne] wartoéci dolna wartosé zakresu wynosi zero

@ wartos¢ parametryczna wg rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. 2 2017r., poz. 2294)

@ Dopuszcza sig pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli < 10 jtk (NPL)/ 100 ml nalezy wykonaé badanie parametru

E.coli i enterokoki w zwigzku z § 21 ust. 4 rozporzgdzenia.
¥ . Zaleca sig, aby ogéina liczba mikroorganizméw nie przekraczata: - 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowe;j,
-200 jtk/1 mi w kranie konsumenta.

®) . Pozadana warto¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pt/dm?®

®  _Warunek: [azotany]/50+[azotyny]/3 < 1, gdzie wartoéci w nawiasach kwadratowych oznaczaja: stezenie azotandw (NO;) i azotynéw (NO,) w mg/dm3.
Stezenie azotynéw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzadzeri dystrybucji nie moze przekraczaé wartosci 0,10 mg/dm?®,

nw miare mozliwosci bez ujemnego wplywu na dezynfekcje powinno dazyé sie do osiagnigcia nizszej wartosci.

® . Nie wigcej niz 30 mg/dm® magnezu, jezeli stezenie siarczan6w jest réwne lub wigksze od 250 mg/dm®. Przy nizszej zawartosci siarczanéw
dopuszczalne stezenie magnezu wynosi 125 mg/dm®; wartosé zalecana ze wzgledéw zdrowotnych - oznacza, ze jest pozgdana dla zdrowia
ludzkiego, ale nie naktada obowigzku uzupelniania minimalnej zawarto$ci przez przedsiebiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne.

9 Wartosg stosuje sig do prébki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednig metodg pobierania probek z kranu oraz pobranej
w taki sposéb, by byta reprezentatywna dla $redniej tygodniowej spozywane] przez konsumentow, z uwzglednieniem okresowych krétkotrwatych
wzrostéw stezen.

19 _ wartosé dopuszczalna, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowanej agresywnoscia korozyjng wody dia rur miedzianvch.

UM Wartoéé zalecana ze wzgledow zdrowotnych - oznacza, Ze jest to warto$¢ pozadana dla zdrowia ludzkiego, ale nie nakiada obowiazku uzupetniania,
przez przedsigbiorstwo wodociggowo-kanalizacyjne, minimalnej zawartosci.

2. W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem, lub jego zwiazkami.

(%) _ g pestycydow oznacza sume poszczegdinych pestycyddw wykrytych i oznaczonych ilosciowo w ramach monitoringu.

4 . Trihalometany -ogétem (ZTHM) oznacza sume zwigzkéw: trichlorometan (chloroformy, tribromometan (bromoform), bromodichiorometan, dibromochlorometan

8 . Wartos¢ oznacza sume wyszczegblnionych zwigzkéw: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghijperylen, indeno(1,2,3-cd)piren

* - niepewno$¢ rozszerzona wyniku oszacowana dia poziomu ufnosci 95% i wspdtczynnika rozszerzenia k=2, uwzglednia etap pobierania prébek

(E) - Badanie w ramach zakresu elastycznego.

Wynik podany po znaku "<" dla parametréw fizyczno-chemicznych oznacza wynik ponizej granicy oznaczenia ilo§ciowego metody, dla smaku i zapachu

wynik akceptowalny

Autoryzowat: Zatwierdzit:
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Oswiadcza sie, ze:
1. Wyniki badania odnoszg sie wytacznie do dostarczonej probki.
2. Bez pisemnej zgody Laboratorium, sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
3. Klientowi przystuguje prawo reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z badan.
4. Niniejsze sprawozdanie zostalo sporzagdzone w 2 egzemplarzach, z czego 1 otrzymuje Klient, a 1 pozostaje w Laboratorium.
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