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SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr LBW.9051.2.362.2021.MD

Nazwa i adres klienta: Gmina Smykéw, Smykow 91, 26-212 Smykow.
Adresat sprawozdania: j.w. *
Badany obiekt: probka wody do spozycia z wodociaggu Smykéw - Przytogi. »
Miejsce pobrania probki: SUW Piaski Krolewieckie.®
Probka pobrana przez: p. Lachowska Maria — inspektor ds. gospodarki komunalnej. »
Probka dostarczona przez: p. Lachowski Mirostaw — inspektor ds. drég. »
Protokét przyjecia probki: LBW.9051.6.137.2021 z dnia 2021.10.05
Zlecenie Nr: LBW.9052.2.4.2021.MG z dnia 2021.01.04
Kod prébki: LBW.SP.363.21
Cel badania — Wykorzystanie wynikow badan w obszarze regulowanym prawnie.
Prébka dostarczona prawidlowo, zabezpieczona przed naruszeniem i zmiang wlasciwosci, stan probki — bez zastrzezen.
Data przyjecia probki do badan i rozpoczecia badania: 2021.10.05
Data zakonczenia badania: 2021.10.08
WYNIKI BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO:

Wymagania wg Rozp.
- . Ministra Zdrowia
Badane parametry Jednostka Wyniki Identyfikacja metody 2 07.12.2017
(Dz. U. 2017, poz. 2294)
axteril grupy col +A1:2017-04  (A)
Eschilrliccz}gz i j.tk./100ml 0 Metoda filtracji membranowej 0
Ogdlna liczba
drobnoustrojéw na k/1ml 10 PN-EN ISO 6222:2004 (A) Bez nieprawidlowych
agarze odzywczym J-t [9;11]" Metoda plytkowa (posiew wglebny) zmian*
w 22°C/72h ’
Liczba . PN-EN ISO 7899-2:2004 (A)
Enterokokéw J-tk./100ml 0 Metoda filtracji membranowej 0

(A) - metoda objeta zakresem akredytacji Nr AB 678 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji
* - oznacza niepewno$¢ rozszerzong o wspotczynnik rozszerzenia k=2, odpowiadajacy poziomowi ufnosci 95% ,
obliczong wg PN-EN ISO 19036 oparta na standardowym odchyleniu odtwarzalnosci bez uwzglednienia niepewnosci
poboru i transportu probki.
#. zaleca sig, aby ogélna liczba drobnoustrojéw nie przekraczata:
- 100 jtk/Iml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowej
- 200 jtk/1ml w kranie konsumenta
~ - informacje uzyskane od klienta.

Wykonawca badania: asystent mgr inz. Malgorzata Dzigciotlowska
mi. asystent mgr Aneta Miernik

Data sporzadzenia sprawozdania: 2021.10.08

Autoryzowat: Zatwierdzit:
Wydrukowano 3 egzemplarze: MEODSTYIASYSTENT e ,
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B Koniec

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej tylko w catosci.
Wyniki badania odnoszg sie do badanych prébek. Klientowi przystuguje prawo do ztozenia skargi.
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