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AB 678

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

w Skarzysku — Kamiennej
ul. Czerwonego Krzyza 10, 26-110 Skarzysko — Kamienna
tel. 041 25 11 868, 041 25 11 869, fax 041 25 11 867

www.psseskarzysko.pl, e-mail: psse.skarzyskokam@pis.gov.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr LBW.9051.2.415.2021.MJ

Nazwa i adres klienta : Gmina Smykéw, Smykow 91, 26-212 Smykéw”

Adresat sprawozdania: j.w."

Badany obiekt: probka wody do spozycia z wodociggu Przylogi”

Miejsce pobrania prébki: SUW Piaski Krélewieckie, woda podziemna, uzdatniona™

Probke pobrala: p. Maria Lachowska - inspektor ds. Gospodarki Komunalne;j,
za$wiadczenie nr 2 z dnia 29.10.2019r wydane przez PPIS w Kofiskich”

Prébke dostarczyl: p. Mirostaw Lachowski — inspektor do spraw drég”

Protokol przyjecia probki: LBW.9051.6.155.2021 z dnia 15.11.2021

Zlecenie Nr LBW.9052.2.4.2021. MG z dnia 04.01.2021

Kod prébki: LBW.SP.419.21

Cel badania: wykorzystanie wynikéw w obszarze regulowanym prawnie, zgodnie z harmonogramem

GK 7021.36.2020

Prébka dostarczona: prawidtowo, zabezpieczona przed naruszeniem i zmiang wlasciwosci,
stan probki: bez zastrzezen
Data przyjecia probki do badan i rozpoczecia badania: 15.11.2021

Data zakonczenia badania: 18.11.2021

WYNIKI BADAN FIZYKO-CHEMICZNYCH:

Dopuszczalne
zakresy wartoSci
Rodzaj oznaczenia Jednostka | Wryniki Identyfikacja metody w%(ﬁ‘:)zv‘v’i'ahglg:lsi;m
07.12.2017r
(Dz.U.2017, poz.2294)
Metnosé NTU  |020+0,08¢ FN-ENISO7027-1:2016-09  (A) | o wiccej niz 1
Metoda nefelometryczna
5 PN-EN ISO 7887:2012 +Ap.1:2015-06
Barwa mg/1 Pt pH72  [metoda D (A) Akceptowalna
<1
Akceptowal
Zapach (TON) Temp. 22,5°C | PN-EN 1622 : 2006 ™) ceptowalny
<1 Metoda sensoryczna ®
Smak (TFN) Temp. 22,5°C Akceptowalny
Stezenie jonow 7,2+0,1* | PN-EN ISO 10523:2012 (A) 6.5-95
wodoru (pH) Temp. 19,7°C | Metoda potencjometryczna ’ ?
Prz?v.vodnoéé elektryczna pS/em 648+52" PN - EN 27888:1999 A) 2500
wlasciwa ozn. w temp. 25°C Metoda konduktometryczna
Zelazo ng/l <30 PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06 (A) 200
Metoda spektrofotometryczna
PN-92C-04590/03 (A)P)
Mangan ne/l <30 Metoda spektrofotometryczna >0

# + za wynikiem oznacza niepewno$é rozszerzong o wspétczynniku k =2 z 95% poziomem prawdopodobienstwa,
bez uwzglednienia niepewnosci pobierania

Wykonawca badania: K-k Sekcji Badan Fizyko Chemicznych mgr inz. M. Gladys
st. tech. lab. M. Jaworska

Autoryzowal:

 codeg

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej tylko w catodci.
Wyniki badania odnosza si¢ do badanych prébek. Klientowi przystuguje prawo do ztozenia skargi. Zawiera 2 strony
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

w Skarzysku — Kamienne;j

ul. Czerwonego Krzyza 10, 26-110 Skarzysko — Kamienna

tel. 041 25 11 868, 041 25 11 869, fax 041 25 11 867
www.psseskarzysko.pl, e-mail: psse.skarzyskokam@pis.gov.pl

SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr LBW.9051.2.415.2021.MJ

WYNIKI BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO:

Badane R Wy;{naganiazv(\;g
- . ozp. Ministra Zdrowia
parametry Jednostka Wiyniki Identyfikacja metody 2 dnia 07.12.2017r
(Dz U. 2017, poz.2294)
Liczba bakterii .
grupy coli j-tk/100ml 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12 0
i +A1:2017-04 (A)
ESChE;?:}:’; coli jtk./100ml 0 Metoda filtracji membranowej 0
Liczba enterokokéw| . PN-EN ISO 7899-2 :2004 (A)
katowych j+k./100 ml 0 Metoda filtracji membranowej 0
Ogolna liczba Bez
drogbnoustrojéw jtk/1ml 37 . PN-EN S0 6222 :_2004 (A) nieprawidlowych
W 22+20C [35;39] Metoda ptytkowa (posiew wgtebny) Zmian”™

** _ oznacza niepewno$é rozszerzong o wspodtczynniku rozszerzenia k=2, odpowiadajacy poziomowi
ufnosci 95%, obliczona wg PN-EN ISO 19036 oparta na standardowym odchyleniu odtwarzalnosci,
bez uwzglednienia niepewnosci poboru i transportu probki.

#%% _ zaleca sie, aby ogolna liczba drobnoustrojow nie przekraczata:
- 100 j.t.k./l ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociagowe}j
- 200 j.t.k./l ml w kranie konsumenta

Wykonawca badania: asystent mgr inz. M. Dzigciotowska

Autoryzowaky,, .\,

mt. asystent mgr A. Miernik

(A) - metoda objeta zakresem akredytacji Nr AB 678 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji
(N) - metody nieakredytowane
(P) - norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny, bez zastapienia
A - informacje uzyskane od klienta

® - Data, godzina badania: 18.11.2021, godz. 8%
parzysta, wybor niewymuszony, informacje n.t. waru
Wykonawca badania: k-k Sekcji Badan Fizyko — Chemicznyc

mt. asystent mgr A. Miernik

Data sporzadzenia sprawozdania: 18.1 1.2021

Zatwierdzit:
Kiarownik
0 boratoryjnego
ie Wal;zyk

Wydrukowano 3 egzemplarze:

1. klient -2 egz.
2.a/a- 1 egz.

, czas przechowywania probki 71h20”. Metoda uproszczona,

koniec

nkéw prowadzenia badan do wgladu w laboratorium.
h mgr inz. M. Glady$ st. tech. lab. M. Jaworska,

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Laborat
Wyniki badania odnoszg si¢ do badanych probek. Klientowi przystuguj

orium nie moze byé powielane inaczej tylko w catosci.
e prawo do zlozenia skargi. Zawiera 2 strony
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