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POMIATOWY INSPEKTOR SANITARNY Konskie, dnia 2022.05.31.
w Konskich
26-200 Kosskie, ul. Spertowa 7
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Gmina Smykow
Smykéw 91, 26-212 S

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Konskich po zapoznaniu si¢ z wynikarhi
badan laboratoryjnych jakosci wody (Sprawozdanie z badah: Nr LBW.9051.1.89.2022.
z dnia 19.05.2022r.), pochodzacej z urzadzenia wodociggowego wodociggu Przylogi,
ktérego wiascicielem jest Gmina Smykow,
informuje, ze w badanym zakresie woda spelnia wymagania zawarte w §3 rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

W zalgczeniu:
1. Sprawozdanie z badafi: LBW.9051.1.89.2022.MJ z dnia 19.05.2022r

Otrzymuje + zalacznik:
l ::)_Adresat.

Otrzymuje do wiadomosci:
|. a/a.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr LBW.9051.1.89.2022.MJ ™" .

Nazwa i adres klienta: Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Konskich, ul. Sportowa 7

Adresat sprawozdania: Oddziat Nadzoru Sanitarnego Sekcji Higieny Srodowiska PPIS w Konskich”

Badany obiekt: probka wody do spozycia z wodociagu Przytogi®
Miejsce pobrania prébki: Krélewiec 100A, sklep DINO, sala sprzedazy /2605PPPPW1262"

Prébke pobrata: w dniu 16.05.2022 o godz. 10'° przedstawicielka PPIS w Konskich p. Jadwiga Mtodawska

zaéwiadczenie Nr 1/2019 z dnia 09.09.2019r wydane przez PPIS w Konskich.
Metodyka poboru: PN ISO 5667-5: 2017-10+Ap1:2019-07, PN-EN ISO 19458:2007, 10/04/PO-03"
Protokol pobrania probki: Nr NHS.9020.6.83.2022 z dnia 16.05.2022"

Kod prébki: LBW.N.92.22
Cel badania -w ramach monitoringu parametréw grupy A, zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia
z dn.07.12.2017r w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017 poz.2294)
wg. harmonogramu poboru probek NHS.0432.1.5.2022, w kierunku parametroéw okre$lonych w protokole.
Prébka dostarczona prawidtowo, zabezpieczona przed naruszeniem i zmiang wasciwosci,
stan probki: bez zastrzezen
Data przyjecia probki do badan i rozpoczecia badania: 16.05.2022
Data zakonczenia badania: 19.05.2022.

WYNIKI BADAN FIZYKO-CHEMICZNYCH:

INER
45.05.103%

Uf

Wiyniki/ Dopuszczalne zakresy
Rodzaj oznaczenia Jednostka | Rezultaty Identyfikacja metody wartgﬁ;‘:ﬁﬁgg l’ll\: -~
z badan’ (Dz.U. 2017, poz.2294)
Metnoéé NTU 0,37+0,10" PN-EN ISO 7027-1:2016-09  (A) nie wigcej niz 1
Metoda nefelometryczna
5 PN-EN ISO 7887:2012+ Ap.1:2015
/ Akceptowal
Barwa mg/l Pt DH 7.5 06 aatnda D @A) kceptowalna
<1
Zapach (TON) Temp. 22.2°C| PN-EN 1622 : 2006 ™ Akceptowalny
<1 Metoda sensoryczna ®
Smak (TFN) Temp. 22,20 Akceptowalny
Stezenie jonow wodoru 7,5+0,1% |PN-EN ISO 10523:2012 (A) 6.5-9.5
(pH) Temp. 20,0°C |Metoda potencjometryczna : %
Przewodnos¢ elektryczna S/ecm + | PN—EN 27888:1999 A)
wladciwa ozn. w temp.25°C v i Metoda konduktometryczna A
PN-ISO 6059:1999 A
Twardoéé ogdlna mg/l 270£41%| | L5002 () 60* — 500
etoda miareczkowa
b ug/l o PN-ISO 6332:2001+Ap.1:2016-06 06
- o Metoda spektrofotometryczna (A)
<50 | PN-92-C-04590/03 (A)(P)
1
Mangan he/ (:h9)# Metoda spektrofotometryczna >0

bez uwzglednienia niepewnosci pobierania
* W przeliczeniu na weglan wapnia: wartos¢ zalecana ze wzgledow zdrowotnych — oznacza, ze jest to wartos¢

pozadana dla zdrowia ludzkiego, ale nie naktada obowiazku uzupehienia minimalnej zawarto$ci

Wykonawca badania: k-k Sekcji Badan Fizyko — Chemicznych mgr inz. M. Gladys
st. tech. lab. M. Jaworska

Autoryzowat:

# + za wynikiem oznacza niepewno$¢ rozszerzong o wspolczynniku k = 2 z 95% poziomem prawdopodobienstwa,

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej tylko w catosci.

Wyniki badania odnosza si¢ do badanych probek. Klientowi przyshuguje prawo do ztozenia skarg

i. Zawiera 2 strony
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SPRAWOZDANIE Z BADAK Nr LBW.9051.1.89.2022.MJ

WYNIKI BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO:

Wymagania wg
Badane parametry | Jednostka Wyniki Identyfikacja metody ROZP'Z N(;I:‘:};stt)r;llzflzr&znra
(Dz U. 2017, poz.2294)
L‘Zﬁ;;iﬁ?”‘ jtk./100ml 0 PN-EN ISO 9308 —1:2014-12 0
j +A1 :2017 - 04 A)
Bochriciacoli | /100m 0 Metod i membranowe 0
Ogodlna liczba 62 P : ; :
drobnoustrojéw jtk/1 ml N-EN ISO 6222 :2004  (A) |Rey nieprawidtowych
w 224+20C [58:66] Metoda plytkowa (posiew wglebny) zmian
%%

- 0znacza niepewnosé rozszerzong o wspolezynniku rozszerzenia k=2
ufnosci 95%, obliczong wg PN-EN ISO 19036 oparta na standardo
bez uwzglednienia niepewnosci poboru i transportu prébki.

** - zaleca sig, aby ogdlna liczba drobnoustrojéw nie przekraczata:

- 100 j.t.k./I ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej
-200 j.t.k./l ml w kranie konsumenta

, odpowiadajacy poziomowi
wym odchyleniu odtwarzalnosci,
%

Wykonawca badania: asystent mgr inz. M. Dzieciolowska

ml. asystent mgr A. Miernik
Autoryzowal:

eli\/

(A) —metoda objeta zakresem akredytacji
(N) —metody nieakredytowane

(P) - norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny, bez zastapienia
~ - informacje uzyskane od klienta

® - Data, godzina badania: 19.05.2022, godz. 8%

Nr AB 678 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji

» €Zas przechowywania prébki 69h45”, Metoda uproszczona,
parzysta, wybér niewymuszony, informacje n.t. warunkéw prowadzenia badan do wgladu w laboratorium.

Wykonawca badania: k-k Sekcji Badan Fizyko — Chemicznych mgr inz. M. Gladys st. tech. lab. M. Jaworska,
asystent mgr inz. M. Dzieciotowska
"= w przypadku uzyskania wartogci z zakresu akredytacji otrzymana warto$é Jjest wynikiem badania
- W przypadku uzyskania wartosci spoza zakresu akredytacji ( z wylaczeniem smaku i zapachu) otrzymana
wartos¢ jest rezultatem badania w postaci:
< warto$¢ dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz z jednostkg oraz warto§é
niepewnosci rozszerzonej dla dolnej wartosci granicy zakresu pomiarowego

Data sporzadzenia sprawozdania: 19.05.2022

Zatwierdzit:

Wydrukowano 3 egzemplarze:
1. klient -2 egz.

2.a/a-1 egz. koniec

Sprawozdanie z badan bez pisemne;j zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej tylko w catosci.
Wyniki badania odnosz3 si¢ do badanych prébek. Klientowi przystuguje prawo do ztozenia skargi. Zawiera 2 strony
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