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SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr LBW.9051.1.124.2022.MJ
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AB 678

Nazwa i adres klienta: Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Konskich, ul. Sportowa 7

Adresat sprawozdania: Oddzial Nadzoru Sanitarnego Sekeji Higieny Srodowiska PPIS w Konskich”

Badany obiekt: probka wody do spozycia z wodociggu Stanowiska"

Miejsce pobrania prébki: Stanowiska 32, mieszkanie prywatne — kuchnia - kran /2605PPPPW1091"

Probke pobrala: w dniu 11.07.2022 o godz. 910 przedstawicielka PPIS w Konskich p. Jadwiga Miodawska
zaswiadczenie Nr 1/2019 z dnia 09.09.2019 wydane przez PPIS w Konskich.

Metodyka poboru: PN ISO 5667-5: 2017-10+Ap1:2019-07, PN-EN ISO 19458:2007, 10/04/P0O-03"
Protokol pobrania prébki: Nr NHS.9020.6.97.2022 z dnia 11.07.2022"
Kod prébki: LBW.N.123.22
Cel badania-w ramach monitoringu parametréw grupy A, zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia z dn.07.12.2017r
w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017 poz.2294),
wg. harmonogramu poboru probek NHS.0432.1.7.2022 w kierunku parametréw okreslonych w protokole.
Prébka dostarczona prawidiowo, zabezpieczona przed naruszeniem i zmiang wiasciwosci,
stan probki: bez zastrzezen
Data przyjecia probki do badan i rozpoczecia badania: 11.07.2022
Data zakonczenia badania: 14.07.2022.
WYNIKI BADAN FIZYKO-CHEMICZNYCH:
Dopuszc'zalne zakresy
Rodzaj oznaczenia Jednostka | Wyniki Identyfikacja metody wartgici:]\;%‘ll;?zzgi;\;[ -+
' (Dz.U. 2017, poz.2294)
Metnoéé NTU  |0,34+0,10% BN-ENISO7027-1:2016:00% (&) nie wigcej niz 1
| Metoda nefelometryczna
!
| 5 PN-EN ISO 7887:2012+ Ap.1:2015
Barwa mg/l Pt DH 74 6 istdaD @A) Akceptowalna
<1
A
Zapach (TON) Temp. 22.4°C| PN-EN 1622 : 2006 ™ kceptowalny
<] Metoda sensoryczna ®
Smak (TFN) Temp. 22.4°C Akceptowalny
Stezenie jonéw wodoru 7,4+0,1* |PN-EN ISO 10523:2012 (A) 6.5-9.5
(pH) Temp. 20,0°C |Metoda potencjometryczna & ¢
Przewodnos¢ elektryczna S/cm « | PN—EN27888:1999 (A)
wiasciwa ozn. w temp.25°C 5 = Metoda konduktometryczna 2000

bez uwzglednienia niepewnosci pobierania

Wykonawca badania: k-k Sekeji Badan Fizyko — Chemicznych mgr inz. M. Glady$
st. tech. lab. M. Jaworska

Autoryzowal:

St. TECHNL;( LABORATORYJNY
/. 5

Mirosigxgﬂworska

# + za wynikiem oznacza niepewno$é rozszerzong o wspétezynniku k =2 z 95% poziomem prawdopodobienstwa,

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej tylko w catosci.
Wyniki badania odnosza si¢ do badanych prébek. Klientowi przystuguje prawo do zlozenia skargi. Zawiera

2 strony
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WYNIKI BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO:

Wymagania wg
Badane parametry | Jednostka Wyniki Identyfikacja metody ROZP'ZI\;[:;::)?IZ;;;%T
(Dz U. 2017, poz.2294)
L“;E;;i‘;fr“ j:tk./100ml 0 PN-EN ISO 9308 ~1:2014-12 0
) +A1:2017-04 A)
FEsc hIe-lrl:cZ/'lt)liz ol jtk./100ml 0 Metoda filtracji membranowej 0
Liczba enterokokow |. PN-EN ISO 7899-2 :2004 (A)
katowych sl 0 Metoda filtracji membranowej 0
d(r)ogborigss]’:rcozjlc)’)?v Pyl 84 PN-EN IS0 6222 :2004 (A) | Bez nieprawidlowych
W 22420C [ 79;90 ] Metoda ptytkowa (posiew wgtebny) zmian

*% - oznacza niepewno$¢ rozszerzong o wspdtczynniku rozszerzenia k=2, odpowiadajacy poziomowi
ufnosci 95%, obliczong wg PN-EN ISO 19036 opartg na standardowym odchyleniu odtwarzalnosci,
bez uwzglednienia niepewnosci poboru i transportu probki.

*%% . zaleca sig, aby ogdlna liczba drobnoustrojéw nie przekraczata:
- 100 j.t.k./1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowe;j
- 200 j.t.k./ ml w kranie konsumenta

Wykonawca badania: asystent mgr inz. M. Dzigciotowska
mi. asystent mgr A. Miernik

Autoryzowal:

Cu\/

(A) —metoda objeta zakresem akredytacji Nr AB 678 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji
(N) —metody nieakredytowane

A - informacje uzyskane od klienta
® - Data, godzina badania: 14.07.2022, godz. 8%, czas przechowywania prébki 70h50”. Metoda uproszczona,
parzysta, wybor niewymuszony, informacje n.t. warunkéw prowadzenia badan do wgladu w laboratorium.
Wykonawca badania: k-k Sekcji Badan Fizyko — Chemicznych mgr inz. M. Gladys st. tech. lab. M. Jaworska,
asystent mgr inz. M. Dzigciolowska

Data sporzadzenia sprawozdania: 14.07.2022

Zatwierdzit:
i V)
(o]

Wydrukowano 3 egzemplarze:
1. klient -2 egz.
2.ala-1 egz. koniec

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze byé powielane inaczej tylko w catosci.

Wyniki badania odnoszg si¢ do badanych probek. Klientowi przystuguje prawo do ztozenia skargi. Zawiera 2 strony
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