URZAD GMINY W SMYKOWIE
Sn%'kéw 91, 26-212 Smykow

pow. konecki, Woj. égl‘gf@ltzl;rzyslde Smykéw, dnia 26.08.2022 r.
tel./fax 41 37 3

NIP 658-14-37-344 REGON 290020696

Zp.OC.DK. 271.18.2022

ZAPROSZENIE DO ZEOZENIA OFERTY CENOWEJ W POSTEPOWANIU
PONIZEJ 130.000,00 zi

Na podstawie Zarzqdzenia Nr 92/2021 Wijta Gminy Smykéw z dnia 27 grudnia 2021r. w

sprawie zmiany Zarzqdzenia nr 7/2018 z dnia 30 stycznia 2018 oraz Zarzgdzenia nr68/2020 z dnia
12,11.2020r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielenia zaméwier publicznych, ktérych wartosé
nie przekracza kwoty 130 000 ztotych

Zapraszam do ztozenia oferty cenowej na wykonanie nastepujacego zadania:

Podwieszenie opraw - Dobudowa oswietlenia ulicznego na terenie gminy Smykow.
1. Zakres opracowania:

Opracowanie skréconej dokumentacji na podwieszenie opraw na istniejagcych stupach PGE,
uzgodnienie z PGE Dystrybﬁcja oraz podwieszenie opraw Led na wysiegnikach i wiaczenie do sieci
oswietlenia drogowego.
Zadanie 1 — podwieszenie 2 opraw na istniejacych stupach (4/1 i 4/4/1 w miejscowosci Kaweczyn —
zasilanie Miedzierza 3 - oprawy Led Philips BGP 291 LED60 - 39W , + przewdd Asxsn ok. 100 mb,
Zadanie 2 — podwieszenie 3 opraw na istniejacych stupach (4/1, 4/3, 4/6) w miejscowosci Matyniow—
zasilanie Miedzierza S - oprawy Led Philips BGP 291 LED60 - 39W, + przewéd Asxsn ok.240 mb,
Zadanie 3 - podwieszenie 4 opraw na istniejacych stupach 10, 12,14,16 w miejscowosci Huta-
Kozéw- zasilanie Huta k/Kozowa - oprawy Led Philips BGP 291 LED60 - 39W, na istniejacej sieci
os. Ulicznego , pomiar stup nr 17,
Zadanie 4 - podwieszenie 1 oprawy na istniejacym shupie nr 3 w miejscowosci Rozg6t-Pokoradz -
oprawa Led Philips BGP 291 Led 85- 55 W, + przew6d Asxsn ok. 100 mb.

Wykonawca dokona wizji w terenie, na tej podstawie dotaczy do oferty zestawienie
materiatéw z cenami brutto uzytymi do wykonania poszczegdlnych zadan.

Podwieszenia opraw  dokona¢ zgodnie z wydanymi  warunkami technicznymi

RE3/RM/GK/8395/2022 z dnia 1.06.2022r. oraz norm PN-EN13201- O$wietlenie drog.



2.Termin wykonania zadan

e Zadania nalezy wykona¢ w terminie do 16.12.2022 r.

3.Warunki i zakres realizacji zaméwienia:
1. Szczegélowe informacje mozna uzyska¢ w pokoju nr 14 Urzedu Gminy w Smykowie
—insp. Mirostaw Lachowski — Tel. 41 37-39-181 w.43 w godz. 8.00 — 15.30.
2. Wykonawca jest zobowigzany do dokonania wizji w terenie celem zapoznania sie
z planowang inwestycja.
3. Wykonawca dotgczy do oferty referencje na wykonanie prac elektroenergetycznych w latach
2019-22 na kwotg n ie mniejsza niz 20 tys. netto.
Oferte wg zat. druku oraz dokumentami wymienionymi w pkt. 1 nalezy zlozyé w zamknietej
kopercie z napisem:
Opracowanie dokumentacji projektowej: Dobudowa oswietlenia ulicznego na terenie gminy

Smykow lub na adres sekretariat@smykow.pi w terminie do dnia 4.10.2022 r. do godz. 15.00 w

sekretariacie UG Smykow, pok. Nr 2.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamowieniem i otrzymanie od Panstwa oferty nie powoduje

powstania Zadnych zobowigzan wobec Stron. Na wykonanie przedmiotowego zadanie zostanie

zawarta umowa.

Oferty niekompletne nie beda rozpatrywane.

mgr Jarostaw Pawelee

Zalgczniki:

1.Oferta na wykonanie zadania,
2.Warunki techniczne PGE
3.Projekt umowy
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Sce WPLYNELO
PGE Dystrybucja S.A. 2{}22 -06- ¢ 6
i Oddziat Skarzysko-Kamienna
. B Energetyczny Skarzysko o432 Loz, Q?
26-110 Skarzysko-Kamienna, ul. Rejowska 95 llosc zat ..... Podpis . ...

tel.s (+48 41) 252 67 90

fax: (+48 41) 252 63 62
e-mail: skarzysko.os@pgedystrybucja.pl ﬂ 1‘ UB. 2022
Skarzysko-Kamienna, ..o,

RE3/RM/GK/......... 8534 ............... /2022

Sz. P. Urzad Gminy Smykéw
Smykéw 91
26-212 Smykéw

W odpowiedzi na prowadzong korespondencje oraz maila z dnia
13.05.2022r. PGE Dystrybucja 0Oddziat Skarzysko-Kamienna Rejon
Energetyczny Skarzysko okredla warunki techniczne dotyczace dobudowy
o$wietlenia drogowego w n/w linii niskiego napiecia:

7 Miedzierza 3

1. W linii niskiego napiecia Miedzierza 3 od istniejacego stupa linii nN nr 4
do istniejacego stupa linii nN nr 4/1/4 podwiesié¢ przewdd oéwietlenia
drogowego typu AsXSn. Przewdd dobra¢ do obcigzenia i spadku napiecia,
lecz o przekroju nie mniejszym niz 25mm?,

2. Na dobudowanym odcinku linii zabudowac¢ oprawy dobierajac typ opraw
oraz rodzaj wysiegnikdw i stupéw do wymaganej luminancji danej kategorii
drogi

3. Istniejacy punkt sterowania i pomiaru energii o$wietlenia drogowego
zabudowany na stacji transformatorowej przystosowac do zZwigkszonego
obcigzenia.

4. W przypadku stwierdzenia na etapie projektowania koniecznodci
zwigkszenia mocy przytaczeniowej, ktéra obecnie wynosi 2 kW
(zabezpieczenie przedlicznikowe 16A, ukiad pomiarowy 1-fazowy) nalezy
przed realizacjq dobudowy odwietlenia zawrze¢ umowe przytaczeniowg na
moc wynikajaca z projektu.

5. Miejscem przytaczenia oraz dostarczenia energii elektrycznej beda zaciski

pradowe na wyjsciu przewoddéw z rozdzielnicy nN w kierunku punktu
pomiaru i sterowania o$wietleniem

6. System ochrony sieci - #TN-C”

« Miedzierza 5

1. W Iipii ni§kiego napigcia Miedzierza 5 od istniejacego stupa linii nN nr.4
do_istniejacego stupa linii nN nr 4/6 podwiesié¢ przewdd oéwietlenia

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUB'LIN-WSCHOD w 'LUBLINIE Z SIEDZIBA V'l SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP; 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI

OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO 5.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00- ’
0010 2850 5154, www.paedystrybuciocn sy » 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
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PGE Dystrybucja 5.4,

drogowego typu AsXSn. Przewéd dobraé do obcigzenia i spadku napiecia,
lecz o przekroju nie mniejszym niz 25mm?.

2. Na dobudowanym odcinku linii zabudowaé oprawy dobierajac typ opraw
oraz rodzaj wysiegnikéw i stupéw do wymaganej luminancji danej kategorii
drogi

3. Istniejacy punkt sterowania i pomiaru energii oswietlenia drogowego
znajdujacy sig w skrzyni stacji trafo, nalezy zdemontowaé. Na stacji trafo
zabudowaé skrzynie SO sterowania i pomiaru oswietlenia drogowego
poprzez przymocowanie do istniejacego stupa stacji i zasili¢ ja przewodem
typu AsXSn z rozitgcznika bezpiecznikowego lub podstaw bezpiecznikowych.
Obudowa skrzyni SO powinna by¢ wykonana z zywic poliestrowych lub
tworzyw sztucznych termoutwardzalnych, spetniajacych wymagania normy
PN IEC 439 o wytrzymatosci mechanicznej | odpornosci na wplywy
atmosferyczne Zapewniajace stopiert ochrony przynajmniej IP 44,

4. W przypadku stwierdzenia na etapie projektowania koniecznoéci
zwigkszenia mocy przytaczeniowej, ktéra obecnie wynosi 6 kW
(zabezpieczenie przedlicznikowe 16A, uktad pomiarowy 3-fazowy) nalezy
przed realizacja dobudowy oéwietlenia zawrzed umowe przytaczeniowa na
moc wynikajaca z projektu.

5. Miejscem przytaczenia oraz dostarczenia energii elektrycznej beda zaciski
pragdowe na wyjséciu przewodéw z rozdzielnicy nN w kierunku punktu
pomiaru i sterowania oswietleniem

8. System ochrony sieci - »TN-C”

« Smykow 2

1. W linii niskiego napiecia Smykéw 2 na stupie linii nN nr 13 zabudowaé
opraweg dobierajac typ oprawy oraz rodzaj wysiegnika do wymaganej
luminancji danej kategorii drogi

2. Istniejacy punkt sterowania i pomiaru energii oswietlenia drogowego
znajdujacy sie w skrzyni stacji trafo, nalezy zdemontowaé. Na stacji trafo
zabudowaé skrzynie SO sterowania i pomiaru oswietlenia drogowego
poprzez przymocowanie do istniejacego stupa stacji i zasili¢ ja przewodem
typu AsXSn z roztacznika bezpiecznikowego lub podstaw bezpiecznikowych.
Obudowa skrzyni SO powinna by¢ wykonana z Zywic poliestrowych lub
tworzyw sztucznych termoutwardzalnych, spetniajacych wymagania normy
PN IEC 439 o wytrzymatodci mechanicznej i odpornodci na wplywy
atmosferyczne Zapewniajgce stopien ochrony przynajmniej IP 44,

3. W przypadku stwierdzenia na etapie projektowania koniecznosci
zwigkszenia mocy przytaczeniowej, ktéra obecnie wynosi 2 kW
(zabezpieczenie przedlicznikowe 16A, uktad pomiarowy 1-fazowy) nalezy
przed realizacjg dobudowy o$wietlenia zawrzeé umowe przytaczeniowg na
moc wynikajaca z projektu.

4. Miejscem przylaczenia oraz dostarczenia energii elektrycznej bedg zaciski
pradowe na wyjsciu przewodéw z rozdzielnicy nN w kierunku punktu
pomiaru i sterowania oswietleniem

5. System ochrony sieci - »TN=-C”

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE £
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, Nip: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 7L W PELNI

OPLACONY, KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL, ‘JEROZOL KIE 2, 00- :
0010 2659 5150 gl bt A, IMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
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JE Dystrybucja S.A,

Huta k/Kozowa

1. W linii niskiego napigcia Huta k/Kozowa na stupie linii nN nr 12, 14, 16
zabudowac oprawy dobierajac typ opraw oraz rodzaj wysiegnikow do
wymaganej luminancji danej kategorii drogi

2. Istniejacy punkt sterowania i pomiaru energii o$wietlenia drogowego
zabudowany na stupie nr 17 przystosowa¢ do zwigkszonego obcigzenia.

3. W przypadku stwierdzenia na etapie projektowania koniecznodci
zwigkszenia mocy przylaczeniowej, ktéra obecnie wynosi 2 kW
(zabezpieczenie przedlicznikowe 16A, uktad pomiarowy 1-fazowy) nalezy
przed realizacja dobudowy oéwietlenia zawrzeé umowe przylaczeniowa na
moc wynikajaca z projektu. ; ;

4. Miejscem przytaczenia oraz dostarczenia energii elektrycznej beda zaciski
pradowe na wyjsciu przewodéw z rozdzielnicy nN w kierunku punktu
pomiaru i sterowania oéwietleniem

5. System ochrony sieci - ,TN-C”

“ Rozgébt

1. W linii niskiego napiecia Rozgét od istniejacej szafki SO zabudowanej na
stacji transformatorowej dobudowaé odcinek linii oéwietlenia drogowego
napowietrznej typu AsXSn lub kablowej typu YAKXS. Przewdd dobraé do
obcigzenia i spadku napiecia, lecz o przekroju nie mniejszym niz 25mm?2 dla
linii napowietrznej oraz 35mm? dla linii kablowej.

2. Na dobudowanym odcinku linii zabudowac oprawy dobierajac typ opraw
oraz rodzaj wysiegnikéw i stupéw do wymaganej luminancji danej kategorii
drogi

3. Istniejacy punkt sterowania i pomiaru energii o$wietlenia drogowego
zabudowany na stacji transformatorowej przystosowaé do zwigkszonego
obcigzenia.

4. W przypadku stwierdzenia na etapie projektowania koniecznodci
zwigkszenia mocy przytaczeniowej, ktdéra obecnie wynosi 2 kW
(zabezpieczenie przedlicznikowe 16A ukiad pomiarowy 1-fazowy) nalezy
przed realizacjg dobudowy oéwietlenia zawrzeé umowe przytgczeniowg na
moc wynikajaca z projektu.

5. Miejscem przytaczenia oraz dostarczenia energii elektrycznej beda zaciski
pradowe na wyjsciu przewodéw z rozdzielnicy nN w kierunku punktu
pomiaru i sterowania oéwietleniem

6. System ochrony sieci - , TN-C”

Ponadto informujemy, ze:
Na powyzszy zakres prac nalezy opracowac dokumentacje techniczng

zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego oraz uzgodnié¢ ja przed realizacjg w RE
Skarzysko.

Powyzsze prace nalezy wykona¢ wasnym kosztem i staraniem po spetnieniu
wymogéw formalnych Ustawy Prawo Budowlane.

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL GARBARSKA 21A, WPISANA DO R
) , UL, 3 EJESTRU
gRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
OSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855, REGON; 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 7L W PELNI

OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAQ S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZ
0010 2859 5104 pestiri it A, OLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
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PGE Dystrybucja S.A,

Przedmiotowe prace nalezy zleci¢ osobie lub firmie posiadajacej stosowne
uprawnienia branzowe.

Nowo wybudowane urzadzenia energetyczne os$wietlenia pozostajg na
majatku :
i w eksploatacji Inwestora. :

Przedmiotowe prace podlegajg odbiorowi technicznemu przez pracownikow
RE Skarzysko przed zataczeniem do sieci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Skarzysko-
Kamienna

Przed przylaczeniem Podmiot przytaczany  powinien dostarczyé
odwiadczenie wykonawcy o wybudowaniu instalacji Podmiotu.

Waznos¢ warunkéw ustala sie na okres 2 |ata.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Skarzysko-Kamienna

Rejo rgetyczny Skarzysko
?;;p/c?\arm :
Stanistaw Wikio
podpis, pieczatka

Wykonano w 2 egzemplarzach
1. Egzemplarz nr 1 - adresat

2. Egzemplarz nr 2 - RM WWP.GK/14/22

Wykonat: Kuleta Grzegorz tel. 41 390 32 10

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJUNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISAN

. ; A DO REJ|
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUB,LIN~WSCHOD w ;..UBUNIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYEDSZtT‘ig
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NiP: 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 Zt W PELNI

OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAO S.A. O/WARSZAWA, AL, JEROZOLIMSK -
0010 2689 5199 pob e A, IMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
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ZP.0C.DK.271.18.2022 Zat. nr 1

OFERTA NA WYKONANIE ZADANIA
Opracowanie dokumentacji projektowej: Dobudowa oswietlenia ulicznego na terenie gminy
Smykow.
ZAMAWIAJACY

GMINA SMYKOW )
26-212 SMYKOW, SMYKOW 91

Oferta zlozona przez:

Zadanie 1 — podwieszenie opraw na istniejacych stupach (4/1 i 4/4/1 w miejscowoéci Kaweczyn —

zasilanie Miedzierza 3,

Warto$¢ netto ..........ccccovveveennnnn... PLN

Zadanie 2 - podwieszenie opraw na istniejacych stupach (4/1i4/3, 1 4/6) w miejscowosci Matyniow—
zasilanie Miedzierza 35,

Warto$¢é netto ..........ccoeeevevvvvennnn., PLN

Zadanie 3 - podwieszenie opraw na istniejacych stupach nr 10,12,14,16 w miejscowosci Huta-Kozow—
zasilanie Huta k/Kozowa,

Warto$€ netto ...........oceevvveveeennnn. PLN

Zadanie 4 - podwieszenie jednej oprawy na istniejacych stupie nr 3 w miejscowosci Rozgot-Pokoradz
Warto$é netto ............................... PLN

Zal,

- uprawnienia do wykonywania prac elektroenergetycznych,
- zestawienie materialéw.

- referencje

Podpis/ Pieczatka



Zat. nr 3 — projekt Umowy

UMOWA Nr /2022

Na wykonanie zadania..........ceecenecsesencseessosssessens

zawarta w dniu ... .09.2022r. w Smykowie pomiedzy:

Gming Smykéw z siedziba w Smykowie nr 91 przy, zwana w tresci umowy Zamawiajacym
reprezentowana przez:

Jarostawa Pawelca - Wojta Gminy

przy kontrasygnacie Wiestawy Lesiak - Skarbnika Gminy

A s s ZWANE W tredci umowy Wykonawca, reprezentowanym
przez:

Umowa jest nastgpstwem dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty
z postgpowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego rozstrzygnietego dnia
...... 10.2022r.

Umowa zostata zawarta bez stosowania przepiséw ustawy Prawo zamoéwien
publicznych - art. 4 pkt. 8 a na podstawie Regulaminu udzielenia zaméwien o wartosci
nieprzekraczalnej wyrazonej w ztotych réwnowartoéci kwoty 30 000 euro, Zarzgdzenia Nr
72018 Wojta Gminy Smykéw z dnia 30 stycznia 2018 roku, oraz Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministréw z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie $redniego kursu ztotego w stosunku
do euro stanowigcego podstawe przeliczenia wartosci zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017
roku, poz. 2477).

§1.Zakres umowy

1.Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania:

Zakres prac obejmuje:

o opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, zgodnie z obowiazujacymi w

tym zakresie przepisami oraz nalezytq starannoicia i wiedza,

o Wybudowanie linii o$wietlenia drogowego, zgodnie z zapytaniem ofertowym,
zaprojektowac i zamontowac oprawy UniStreet Philips BGP203 LED 50W na
wysiegnikach o dtugosci odpowiedniej do klasy drogi

§2.Terminy realizacji umowy

1.Strony ustalaja termin wykonania zadan do 16.12.2022r.



2. Zamawiajacy zobowigzany jest do przedtuzenia terminu realizacji umowy na
uzasadniony wniosek Wykonawcy jezeli:
- wystapig roboty dodatkowe, ktorych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuaciji,
ktérych nie mozna byto wczesniej przewidziec oraz musza by¢ niezbedne do
prawidtowego wykonania zamoéwienia.
- wystepuja inne okolicznosci poza takimi jakie wynikaja z uchybienia wykonawcy lub
za ktére Wykonawca jest odpowiedzialny.
3.Zamawiajacy nie ma obowiazku przedtuzania terminu wykonania przedmiotu umowy,
jesli Wykonawca w ciagu 14 dni od zaistnienia okolicznosci nie przedstawi Zamawiajacemu
uzasadnionego wniosku o przedtuzenie terminu.
§3. Wynagrodzenie

1.Wynagrodzenie umowne za wykonanie przedmiotu umowy ustala sie na podstawie
oferty Wykonawcy na kwote brutto: ............... zt ( stownie ztotych : .... ztotych 00/100
groszy)

2.Podstawe do wystawienia faktury stanowi zataczony do faktury protokét odbioru
robét. Zamawiajacy moze odméwi¢ podpisania protokotu do czasu usuniecia stwierdzonych
wad wykonania robot.

3.Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy o
| = S D . W terminie 21 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego.

4.Wynikte w toku realizacji zamoéwienia na roboty dodatkowe lub zamienne nie
przekraczajace 20 % warto$ci zamoéwienia, Wykonawca wykona na pisemne zlecenie
Zamawiajacego.

§4.0bowiazki stron

1.Zamawiajacy zobowiagzany jest do:

1) odbioru koncowego przedmiotu umowy,
2) wtasciwego nadzoru nad zadaniem.
2.Wykonawca zobowigzany jest ponadto do:

1)Opracowanie dokumentacji na aktualnych mapach oraz uzyskanie wszelkich wymaganych
dokumentéw i uzgodnien niezbednych do otrzymania pozwolenia na budowe/ zgtoszenie
robat.

2) Uzyskanie zgody od zarzadcy drogi, wtascicieli dziatek na prowadzenie robot oraz
ewentualne umieszczenie urzadzenia obcego w pasie drogowym,

3)przekazaniu Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentami
pozwalajacymi na ocene prawidtowego wykonania robét zgtoszonych do odbioru.

4) zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestnictwa w czynnosciach
odbioru i zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad,

S5)wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

6)dbania o nalezyty stan i porzadek na terenie budowy,

7)posiadania w okresie realizacji robot wazne ubezpieczenie OC réwniez obejmujace
roboty budowlane na kwote odpowiedzialnosci co najmniej 5 krotnosci wartosci
przedmiotu umowy,

naprawienia szkéd powstatych na mieniu osob/podmiotow trzecich w trakcie realizacji
umowy przez Wykonawce



8) Posprzatania terenu roboét i usunigcia z tego terenu swojego sprzetu,

Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem umowy zapoznat sie z terenem robot i
otrzymat od Zamawiajacego dane, jakie moga miec¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci
realizacji przedmiotu umowy i nie zgtasza zadnych zastrzezen w tym przedmiocie.

§4 prawa autorskie

1. Wykonawca oswiadcza, ze przystugujg lub bedg mu przystugiwaé prawa autorskie
majatkowe do dokumentacji projektowej i wykonawczej niezbednej do realizacji niniejszej
umowy, bedgcej utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, ktéra powstanie w wyniku wykonania niniejszej umowy.

2. Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do catej
dokumentacji projektowej i wykonawczej do wszelkich egzemplarzy porzadzonej w
wykonaniu umowy na nastepujacych polach eksploatacii:

1) dowolnego i wielokrotnego wykorzystania tych projektow catosci lub czesci,

2) zmiany, utrwalania i zwielokrotnienia kazda mozliwg technikg, w tym technikg
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technikg cyfrowg,

3) dokonywanie w sporzgdzonym projekcie zmian wynikajacych z uzasadnionych
potrzeb Zamawiajgcego z chwilg podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego.

3. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majgtkowych jest zawarte w
wynagrodzeniu, ktére okresla § 3 umowy.

4. W przypadku wystgpienia przez osobe trzecig z roszczeniem w stosunku do
Zamawiajgcego z tytutu praw autorskich Wykonawca zobowigzuje sie do zwrotu
wszelkich kosztow i strat poniesionych przez Zamawiajgcego w zwigzku z pojawieniem
sie takich roszczen.

§5.Przedstawiciele stron

1.Przedstawicielem Zamawiajacego JESt ...ummmrnrsneseemesmessensssssenns
2.Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy Pan ................
dziatajacy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy -Prawo Budowlane

§ 6 Gwarancja i rekojmia

1.Wykonawca udzieli Zamawiajacemu pisemnej gwarancji, wedtug zasad okreslonych w

zataczniku nr 1 na wykonanie przedmiotu umowy, liczac od daty podpisania protokotu
odbioru:

- 36 miesigcy na wykonanie roboét oraz na prace zrodet $wiatta.

§ 7 Kary umowne

1. Strony postanawiaja, Ze obowiazujaca je forma odszkodowania stanowia kary umowne.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:



a) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminéw
okreslonych w § 2 niniejszej umowy w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego
za kazdy dzien zwtoki;

b) za zwtoke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za wykonany
przedmiot odbioru za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usuniecie wad;

C) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10
% wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy wraz z ustawowymi
odsetkami, naliczonymi po uptywie 7 dni od daty otrzymania wezwania do
zaptaty.

3. W przypadku naliczenia kar umownych z tytutu zwtoki w wykonaniu umowy lub usunieciu
wad stwierdzonych przy odbiorze Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potracenia kar
umownych z faktury Wykonawcy.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy

b) za zwtoke w zaptacie faktury Zamawiajacy wyptaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na
zasadach ogolnych, jesli naliczone kary umowne nie pokryja powstatej po stronie
Zamawiajacego szkody.

§ 8 Odbior robot

1. Zadna robota nie moze by¢ zakryta lub w inny sposéb uczyniona niedostepna bez zgody
Zamawiajacego. Wykonawca powinien umozliwi¢ Zamawiajacemu sprawdzenie kazdej
roboty, ktora zanika lub ulega zakryciu.

2. Strony ustalaja , ze przedmiotem odbioru koficowego bedzie przedmiot umowy.

3. W ciagu 14 dni od zgtoszenia gotowosci do odbioru koAcowego robét Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu:
1)dokumentacje powykonawcza geodezyjna,

2)atesty na prefabrykaty, materiaty i urzadzenia,

3)oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci budowy o zgodnosci wykonania
przebudowy o$wietlenia z oferta, przepisami, PN

4) pozwolenie na budowe lub zaakceptowane przez starostwo powiatowe zgtoszenie
robdt--brak sprzeciwu,

4.7a date zakonczenia rob6t przyjmuje sie date pisemnego powiadomienia Zamawiajacego
przez Wykonawce o gotowosci do obioru koricowego po skutecznym ztozeniu przez
Wykonawce pisemnego wniosku o dokonanie odbioru koncowego.

5.Zamawiajacy dokona odbioru koficowego robét i sporzadzi protokoét odbioru

6.5trony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét, zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.



7. Wykonawca zobowiazany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz
zadanie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych wczeéniej robét jako
wadliwych. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

8.W przypadku nie usunigcia wad przez Wykonawce w uzgodnionym protokolarnie

terminie, usunie je Zamawiajacy, obciazajac petnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce.

9.Zamawiajacy jest zobowiazany do dokonania odbioru ostatecznego robét w ciggu 14 dni .

§ 9 Postanowienia koricowe

1.Zakazuje si¢ zmian postanowien zawartej umowy oraz wprowadzania nowych
postanowien do umowy, niekorzystnych dla Zamawiajacego, jezeli przy ich uwzglednieniu
nalezatoby zmienic tres¢ ofert, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba
ze koniecznos¢ wprowadzenia zmian wynika z okolicznosci , ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2.Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy musza mie¢ forme pisemna pod rygorem
niewaznosci.

3.5trony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych w umowie beda miaty zastosowanie
obowiazujace przepisy w szczegdlnosci -Prawo Zaméwien Publicznych i Kodeks Cywilny

4. Strony umowy zobowiazuja sie¢ do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie
danych firmy.

5. W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 4. pisma dostarczone
pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaza sie za doreczone.

6. W przypadku zaistnienia sporu strony zobowiazuja sie przekaza¢ sprawy do sadu
miejscowego wtasciwego dla Zamawiajacego.

7. Umowe sporzadzono w dwodch egzemplarzach po 1 egz. dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



