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Niniejsze sprawozdanie zawiera wyniki badar oznaczone symbolem ,, A", \ Objete zakresem akredytacji PCA nr AB 552 I’
oraz wyniki badari nieakredytowanych. Wyniki spoza zakresu akred)

)

cji nie posiadajq oznacze

ja,A”.

* Nr sprawozdania:

KOD PROBKI:

LHS.9051.2. ()} { 2022

SPRAWOZDANIE Z BADAN

1029/0BS/SP/22

NUMER PROBKI NADANY PRZEZ PROBKOBIORCE
Gmina Smykéw, Smykéw 91, 26 -212 Smykéw

NAZWA | ADRES KLIENTA

DOKUMENT

- RODZzAJ PROBKI:
OCENA STANU PROBKI:

PUNKTPOBORUPROBH

PROBKOBIORCA

POB,IERANIE PROBEK wg:

Zlecenie Nr LHS.9052. 572 .2022
woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

bez zastrzezen

wodocigg Przytogi, Piaski Krélewieckie SUW

Przedstawiciel Gminy Smykéw( M. Lachowska zaswiadcz

PPIS Koriskie)

Kielce, dnia:

022 -08- 12

Z dnia: 29.08.2022

enie nr 2/19, wydane przez

PN-ISO 9667-5:2017-10+Ap1:2019-07; PN-EN ISO 19458:2007
DATA | GODZINA POBORU PROBKI:

: DATA | GODZINA PRZYJECIA PROBKI DO BADAN:
, DATA ROZPOCZECIA BADAN / DATA ZAKONCZENIA BADAN:

29.08.2022 godz. 8.00
29.08.2022 godz. 10.00
29.08.2022/ 05.09.2022

Warto$¢ parametryczna

Badane parametry Jednostka | Kod |[2znak Wynik* Niepewnosé* i Identyfikacja metody
Liczba bakterii grupy col'i (A) jtk/100ml 011a =" 0 _[o-7* o® PN -EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Llczbé enterokokéw (A) jtk/100ml 013a = 0 [0-7* 0 PN-EN ISO 7899-2:2004
Llczba Escherichia coli (A) jtk/100ml 015a = 0 ‘[0-71* 0 PN -EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
Ogolna liczba mnkroorgamzméw ; A 9 Bez nieprawidiowych |PN-EN 1SO 6222:2004
w temp 22+2°C (A) : A 92ba bl zmian® Metoda posiewu wgtebnego
Akceptowalna przez
: S <N konsumentéw i bez .
Barwa? (A) mg Pt/dm 051b 5 - g nieprawidiowych PN-EN ISO 7887:2012 p.6 metoda C
y zmian'® :
Akceptowalna przez
) : konsumentéw i bez A
Metnosé (A) NTU 052a [ = 022 :0,04* nieprawidiowych zmian, |- =\ 1SO 7027-1:2016-09
2 Metoda nefelometryczna
i . Zalecany zakres
_ - wartosci do 1,0
Ste2ehie jonéw wodoru ( pl-:i)'(A) - 054a = 74 $02* 6,5-9,5 PN-EN I1SO 10523:2012
E ";’;g‘:’g‘:;‘)’“ elektryczna wiasciwa uSlem | 057a | = 558 190 2500 PN-EN 27888:1999
; stopiers Akceptowalny przez  |PN-EN 1622: 2006
TFN (smak) (A) 0P .| 059a < s konsumentéw i bez  |Metoda uproszczona, parzysta, wybér
: . rozciericzenia e . ;
; j : nieprawidtowych zmian. |niewymuszony
< alociok : Akceptowalny przez  |PN-EN.1622: 2006
TON (zapach) (A) 0P .| 061a < 1 konsumentéw i bez  |Metoda uproszczona, parzysta, wybdr
; rozciericzenia L ] : ;
g nieprawidtowych zmian. niewymuszony
Antynion (A) poldm® | 103a | < :Z e 50 PB/OBI/05 wydanie 2 2 09.07.2018 1.
- > : :
Arseri(A) (P) ugldm® | 104a ] 5 o 10 PN-EN 1SO 11969:1999
g Azota»hy (A) mg NOy/dm® | 110b I T " 501 PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
: 3 : .
Azotyny (A) mg NO,/dm® | 111b g’gg +0.01% © 0,50® PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
Bor (A) mg/dm?® 114b = 0,06 +0,01* o 1,0 PB/OBS/25 wydanie 1 z 31.10.2008 r.
Bromiany (A) vam® | 1152 | S 28 10 PN-EN 1SO 15061:2003
Chlorki (A) mg/dm® 121b = 42 #04* 250 PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012
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Nr sprawozdania: LHS.9051 2..{0[( 2022 Klelce dnia: oz - ‘)g

Chrom og. (A) ugldm® 123 g o 50 PN -EN ISO 15586: 2005

Cyjanki (A) (P) ugldm® * | 126a Lt 8 50 PN-80/C-04603/01 ‘

Fluorki (A) mgldm® | 133b 017  0,02* 15 PN-EN-ISO 10304-1:2009+AC:2012
Glin (A) ugldm® - | 136a Pt 200 PN-EN ISO 12020:2002

Kadm (A) gl - | aaen | - & . 50 PN.-EN ISO 15586: 2005

Magnez (A) mg/dm® | 141 b 21 s 7-125@® PN-C-b45‘54-4:1 999 Zaiqczrélk A
Mangan (A) uglam®. | 142a ; - 50 PN -EN ISO 15586: 2005

Miedz (A) mg/dm® 143b _ g:gg £0,01* 2,010 PN-ISO 8288:2002 metoda/;\

Nikiel (A) ug/dm® 145a' .g:g $0.4° 201 PN iE_N ISO 15586: 2005

Otéw (A) ugldm® 2 [-146a 2 s 100 PN -EN ISO 15586: 2005

Rteé (A) ugldm® | 142 8:28 :o; e 10 PN -EN ISO 12846; 2012 :
Selen (A) e 1502 ;g o 10 bB/OBI/oé wydanie 2 z 09.057.2018 r
Siarczany (A) mg /dm®. | 151b 210 21 250 PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 :
séd (A) mg /dm’ | 1san : g:g i 200 PN-IS0 9964-1:1994 + Apt ::'2009
Twardo$¢ ogéina (A) CaCr(;?/dm“ . 161b 254 +13* 60-5001" PN-ISO 6059:1999

Zelazo ogéine (A) ugldm? . | -170a | ig e 200 PN-ISO 6332:2001+ Ap 1:2(‘?16-06

$- endosulfan (E) (A) o s 8:882 Hijose 0,10 PB/OBS)go wydanle 37 10.04.2012 r
a-endosulfan (E) (A) g lam® | 179 g:ggg i 0,10 PBIOBS/20 wydanie 3 2 10.04.2012 r
B-endosulfan (E) (A) ug ldm® | 180a gggg T 10,10 PB/OBS/20 wydanie 3z 10.@4.2012 r
Amoriowy jon (A) mg NHy/dm® | 1816 g:g; e 0,50 PN-C:-0:4576-4:1994 poa
1,2-dichloroetan (A) ugldm® | 207a }:g G 30 PN-EN ISO 10301:2002 Rozsdzia{ 2
Benzen (A) vgldm® | 229a g:}g aE 10 PBIOBS/22 wydanie 1 2 06.10.2008 r
Benzo(a)piren (A) ug/dm?® 230a gzgggg S 0,010 PB/OBS/ds wydénie 1231 .§8.2005 r
Benzo(b)fiuoranten (A) ugldm® [ 231a gggig e - PB/OBS/06 wydanie 1 z 31.{58.2005 r
Benzo(ghi)peryien (A) voiam® | 232a g:gggg reim : PB/dB$/06 Wydanie 1z 31.(5)8.2005 r
Benzo(k)fluoranten (A) ugam® | 233 g:gggg Yo B : PB_/bBS/oe wydanie 1231.08.2005 .
Bromodichlorometan (A) mg/dm® . | 238b 0,0019  £0,0003* 0,015 PN-EN ISO 10301:2002 Rozfdziat 2
5-HCH (E) (A) ugldm® | 250a e bith 0,10 PBIOBS/20 wydanie 3 2 10.04.2012 r
Dibromochlorometan (A) mg/dma.' .2555 0,0034 +0,0005* - PN-E.NVIS,.O' 10301:2002 Ro%dziat 2 A
Indeno(1,2,3-c.d)piren (A) el 1] 260 g:gggg <55 : PB/OBS/06 wydanie 1 231.08.2005 r
1-HCH (E) (A) : uglam® | 292a v 8,'882 S0 0,10 PBIOBS/20 wydanie 3  10.04.2012 r.::
X pestycydow (E) (A) pg/dm?® ;oaé g:ggg £0,002¢ 0,50(™ PB_/OBS/éO wydanie 3 z 10.{34.2012 r
Tetrachloroeten (A) ugldm® .| 319a - ]:g S ; PN:-EN ISO 10301:2002 Rozdzial 2
Tribromometan (bromoform) (A) mg/dm®.- |.324b 0,0019 +0,0003* - PN-EN ISQ 10361:2002 Roi:dzial 2
Trichlorometan (chloroform) (A) mg/dm?® .328b 333]3 £0,0002* 0,030"2 PN-EN1SO 10301:2002 Rozf'dzm 2.
Trihalometany -ogétem (3 THM) (A) ug/dm® V332a 72 £0,7* 100(714) PN-EN ISO 10301:2002 Roz_:dzial 2
Utlenialnosé (A) mgldm® | 333b 10 0,2¢ 50 PN-EN SO 8467:2001

5 Wli:f:;:i;i/e::;gi:cmych (A) pa/dm® : 334a g:gggg £0,0008* 0,10‘15’ PBIOB§/66 wydanie 1 z 31 .é8.2005 r
p.p- DDT (E) (A) ugldm® | 3372 8882 oo 0,10 PB/oiss/go wydanie 3210042012,
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> trictiloroetenu i tetrachloroetenu (A) pa/dm® 338a 5 1,8 £0.2* 10 PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
a—HC;H(E) A) 4 ugldm® | 3412 | < g:ggg i 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3z 10.04.2012 1.
B-HCH (E) (A) e ugldm® | 342a | gzggg oy 0,10 PB/OB$/20 wydanie 3z 10.04.2012 r.
Trichléroeten A) ugldm® | 3502 | < }:g itk = PN-EN ISO 10301:2002 Rozdziat 2
Cyper;metryna (E)(A) wgldm® | 3612 | < g:ggg i 0,10 PB/OB$/20 wydanie 3 z 10.04.2012 1.
HCB (;E) ) : boidm® | 371a | < gggg e 010 PB/OBS$/20 wydanie 32 10.04.2012 .
A—cyhailotrin GICI. : ugldm® | 372a | < g:ggg i © 010 PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.
Malation (E) (A L ugldm® | 384a | < 8:882 Lo 0,10 PB/OBS/20 wydanie 3 2 10.04.2012 1.
Heptafchlor (E) (A) : ug/dm?® 393a 5 gggg £0,002* : 0,030 PB/OBS/20 wydanie 3 z 10.04.2012 1.
Chloré:piryfos () (A) ugldm® | 60%a | < g:ggg T 010 PB/OB$/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.
Procymidon (E) () ugldm® | e77a | < gzggg i 010 PB/OBS$/20 wydanie 3z 10.04.2012 1.
Bifentjryna CHEINR ug/dm® | 678a | - < g:ggg St 010 PB/OB$/20 wydanie 3 z 10.04.2012 r.

jtk - jednostki tworzace kolonie

. w przypadku podania jednej wartosci dolna wartosé zakresu wynosi zero

@ . wartosé parametryczna wg rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie Jak'oéci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. z22017r., poz. 2294) e

@, D:opuszcza sig pojedyncze bakterie < 10 jtk (NPL). W przypadku wykrycia bakterii grupy coli <10 jtk (NPL)/ 100 mi nalezy wykonaé badanie parametru
Eicoli i enterokoki w zwiazku z § 21 ust, 4 rozporzadzenia.

U Z;aleca sig, aby ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczata: - 100 jtk/1 ml w wodzie wprowédzanej do sieci wodociggowej,
-200 jtk/1 ml w kranie konsumenta. 5

@ Pozadana wartos¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta - do 15 mg Pt/dm® ;
©) _ Warunek: [azotany]/50+[azotyny)/3 < 1, gdzie wartosci w nawiasach kwadratowych oznaczaja;: steZenie azotanoéw (NO;) i azotyndw (NO,) w mg/dm?.
S:teienie azotynéw W wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzadzer dystrybuciji nie moze przekraczaé wartosci 0,10 mg/dm®,
n. W miare mozliwo$ci bez i.:jemnego wplywu na dezynfekcje powinno dazyé sig do osiggnigcia nizszej wartosci.
® - Nie wigcej niz 30 mg/dm® magnezu, Jezeli stezenie siarczanéw jest réwne lub wigksze od 250 mgidm®. Przy nizszej zawartosci siarczanéw
dé:puszczalne stezenie magnezu wynosi 125 mg/dm?®; wartos¢ zalecana ze wzgledéw zdrowotnych - oznacza, ze jest pozadana dla zdrowia
Iudzkiego. ale nie naktada obowigzku uzupetniania minimalnej zawarto$ci przez przedsiebiorstwo WOdociqgowo-kanalizacyjne.
®. Wanoéé stosuje sig do prébki wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi otrzymanej odpowiednig metodg pobierania prébek z kranu oraz pobranej

W taki sposéb, by byta reprezentatywna dla $redniej tygodniowej spozywanej przez konsumentéw, z uwzglednieniem okresowych krétkotrwatych
v}zrostéw stezen.
- V\f_lanoé(’: dopuszczalna, jezeli nie powoduje zmiany barwy wody spowodowane; agresywnoscig korozyjng wody dla rur miedzianych.
- Wartoéé zalecana ze wzgledéw zdrowotnych - oznacza, ze jest to warto$¢ pozadana dla zdrowia ludzkiego, ale nie naktada obowigzku uzupetniania,
przez przedsigbiorstwo WOdociagowo-kanalizacyjne, minimalnej zawarto$ci. :
- W punkcie czerpalnym u konsumenta, jezeli woda jest dezynfekowana chlorem, lub jego zwigzkami.
- I pestycydéw oznacza sume poszczegéinych pestycydéw wykrytych i oznaczonych ilo§ciowo w ramach monitoringu.
U8 Trihalometany -ogétem (ZTHM) oznacza sume zwigzkéw: trichlorometan (chloroform), trivbron"tom'etan (bromoform), bromodichlorometan, dibromochlorometan
- Wanoéé oznacza sume wyszczegdlnionych zwigzkéw: benzo(b)ﬂuoranten,benzo(k)ﬂuoranteri, behzo(ghi)perylen, indeno(1,2,3-cd)piren
- W punkcie czerpalnym'u konsumenta, jezeli materialy | wyroby stosowane do dystrybucji i uzdatniania wody zawierajg dodatek srebra.
- niepewno$¢ rozszefzona pomiaru podawana po znaku "+", osza_coWana jest dla poziomu ufnogci'95% i wspétczynnika rozszerzenia k=2, nie uwzglednia etapu
pobierania probek. W przypadku rezultatéw, podana warto$é niepewnosci dotyczy dolnej/ gérne;j granicy zakresu pomiarowego metody ¥ ;
» . rézultat badania w przypadku warto$ci "<" [ub ">" Y, gdzie y -warto$¢ mezurandu odpowiadajgca dolnej/ gérnej granicy zakresu pomiarowego metody.
Dolna granica zakresu: pomiarowego metody jest jednoczesnie granicg oznaczalnosci te] metody. :
(E)- Sadanie W ramach ia_kre_s'u elastycznego. ‘ S R
P)- n:ormy wycofane przez Polski Komitet Normalizacyjny bez zastapienia. Badania wykonane zgodnie z tymi normami spetniajg wymagania przepiséw
prawnych i pozwalajg na dokonanie oceny zgodnosci.
Wyni:k podany po znaku "<" dla smaku i zapachu wynik akceptowalny

(10)

1)

(12)
(13)

(15)
(16)

*
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Stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami w ramach opinii i interpretacji: P

W badanej prébce wody, w zakresie wszystkich badanych parametréw stwierdza sie zgodnos¢ z wymaganiami

Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jako$ci wody Przeznaczonej do spozycia przez

ludzi (Dz. U.z2017r., p0z.2294). : L, : g L

Uzyskane rezultaty badari 0znaczajg, ze otrzymane wyniki znajdujg sie ponizej dolnych granic pomiarowych odpowiednich,

akredytowanych metod. Jednak bazujgc na: R :

- potwierdzonej dolnej warto$ci zakresu pomiarowego"metody

- obliczonej dla dolnej wartosci zakresu pomiarowego metody wartosci niepewnosci rozszerzonej

- interpolacji uzyskanego rezultatu do dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody : :
- biorgc pod uwage wartosé NDS wynikajaca z Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody:
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 22017 r., poz. 2294) mozna stwierdzi¢, ze uzyskane rezultaty. sg nizsze od warto§ci

dopuszczalnej W ww. akcie prawnym. Powyzsze stwierdzenie uwzglednia zastosowang zasade podejmowania decyzji
opartg na prostej akceptacji wg ISO/IEC Guide 98-4:2012, gdzie ryzyko btednej akceptacjilbtednego odrzucenia wynosi
50 % w przypadku wynikéw zblizonych lub réwnych granicy wymagania. :

Stwierdzenie zgodnosci dotyczy wylacznie oznaczer, dla ktérych wartosé parametryczna zostata okreslona w/w rozporzqdzeniu.f

Autoryzowat: - - : : Zatwierdzit; Kierownik
S ; : ; Dziatu 3

Dorota f.jff..‘f.'fmewz_c:z

Oswiadcza sig, ze: B
1. W przypadku prébek pobierany(_:h i badanych przez Laboratpn'pm A 0
dane dotyczace prébki, moggce mie¢ wpltyw na wazno$¢ wynikow ( w tym punkt pobrania oraz identyfikacja obiektu badar) zo‘Stafy podane przez Klier{ta
wyniki badari dotyczg probek pobranych i badanych, niepewnosé wyniku (jesli podano) uwzglednia etap pobierania probek. s i
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnoécl za informacje pozyskane od Klienta.
2. W przypadku prébek nie pobranych przez Laboratorium dane dotyczace probki - [P
(w tym mogace bezposrednio wplywaé na waznosé wynikéw: sposéb pobrania, data pobrania, miejsce pobrania, transport, obiekt badan) ;
zostaly podane przez Klienta, wyniki badan dotyczg wytgcznie otrzymanych i badanych probek, niepewno$¢ wyniku (jesli podano) nie uwzglednia pobiérania.
Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za informacje pozyskane od Klienta. 9 :
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