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) Rozfqcznik gféwny Lampki rezerwa Obwad nr 1 Obwéd nr 2 Obwsd nr 3 Obwéd nr 4 Obwsd nr 5 rezerwa Obwad 1 Obwéd 2 Obwsd 3 Obwsd 4 Obwsd 5 Obwéd 6
Opis ozdzielni sygnalizacyjne oswietlenie oswietlenie oswietlenie oswietlenie oswietlenie gniazda gniazda gniozda zasil. bram szafa CCTV szafa radio I
zewngtrzne syrena |
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Moc zainstal. 49,28kW 0,17kW 0,25kW 0,20kW 0,60kW 0,01kW 1,5kW 1,5kW 1,5kW 0,2kW 1,0kW 1,5kW ”
Przekro] kabla Ax16mm?2 1,5mm2 3x2,5mm2 3x1,58mm2 3x1,5mm2 3x1,8mm2 3x1,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2 3x1,5mm2 3x2,5mm2 3x2,5mm2
Typ kabla YKXs 5xLgYzo YKY YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo ,
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R<10ohm
Obwéd 7 Obwéd 8 Obwéd 9 Obwéd 10 Obwéd 11 rezerwa Obwéd 12 Obwéd 13 Obwéd 14 Obwéd 15 Obwéd 16 Obwéd 17 Obwéd 18 Obwsd 19 Obwéd 20 Obwsd 21 Obwéd 22 rezerwa
nawietrzak gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda podgrzew. wady podgrzew. wody gniazda gniazda gniazda gniazda gniazda
wentylator 1/16A+31/32A 11/16A+31/32A 1£/16A+3f/32A 11/16A+31/32A 1£/16A+31/32A
0,29kW 1,5kW 1,5kW 1,5kW 1,5kW 1,5kW 1,5kW 1,5kW 1,5kW 2,0kW 1,5kW 5,0kW 5,0kW 5,0kW 5,0kW 5,0kW
3x1,5mm2 3x2,5mm?2 3x2,5mm?2 3x2,5mm?2 3x2,5mm?2 3x2,5mm?2 3x2,5mm?2 3x2,5mm?2 3x2,5mm?2 3x2,5mm?2 3x2,5mm?2 5x4,0mm?2 5x4,0mm?2 5x4,0mm?2 5x4,0mm?2 5x4,0mm?2
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P - Wszelkie prawa autorskie zastrzezone - ( DZ.U. Nr.34/52 poz.234). NRRYS.
\\I’I’ Rozpowszechnianie i kopiowanie bez zgody autora jest zabronione.
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BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE Budowa budynku uzytecznosci kulturalno- spotecznej z
architektura - konstrukcja - inzynieria dwustanowiskowym garazem dla OSP Przylogi, rehabilitacji
ul. Mickiewicza 22a, 97- 500 Radomsko | z gabinetem lekarskim wraz z infrastrukturg techniczna Data 07. 2021
tel./fax 44 683 59 25, tel. kom. 784014019 . . . . . .
¢-mail: drzazgarobert@gmail.com dziatka nr ewid. 552, obreb ewidencyjny 0006 Przylogi, Skala 1: 100
jednostka ewid. 260504 2 Smykéw, Przytogi- Gmina Smykow 420 % 650
PA — programator astronomiczny NAZWA RYSUNKU Schemat rozdzielnicy glownej RG3 branza elektryczna
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