OSRODEK REHABILITACJI Z

BUDYNEK
GABINETEM LEKARSKI OSP PRZYL OO KULTURALNO—SPOLECZNY LEGENDA:
) Gniazdo wtykowe p/t 2x230V/16A+N+PE/IP20 — YDYZo 3x2,5mm2
Spis_pomieszczen Spis_pomieszczen Spis_pomieszczen > Gniazdo wtykowe p/t 230V/16A+N+PE/IP44 — YDYzo 3x2,5mm2
L.p. |Pomieszczenie L.p. |Pomieszczenie L.p. |Pomieszczenie O Puszka p/t IP20 z zaciskami
0.24 |Komunikacja 0.12 | Garaz 0.1 | Wiatrofap /\/I(%Ucm.« 230V n/t - YDYzo 3x1,5mm2
0.25|Recepcja—pom.socjalne 0.13 |Pom. gospodarcze 0.2 |Komunikacja - Wypust 230V n/t - YDYzo 3x2.5mma
- - VN —Wypust 400V n/t - YDYzo Sx4mm2
0.26 [Pom. porzqdkowe 0.14 [Natrysk wydzielony 0.3 | Swietlica - Wypust 400V n/t — YKY Sx10mm2
0.27|Przedsionek tolaety 0.15 [Natrysk wydzielony 0.4 |Sala spotkan @ Przycisk PWP
0.28| Toaleta damska 0.16|Ustep wydzielony 0.5 [Pom. gospodarcze [FT] Rozdzielnica gtdwna p/t budynku
A B . . Kulturalho Spotecznego
0.29| Todleta meska i dia osdh 0.17|Ustep wydzielony 0.6 |Pom. pomocnicze [F7] Rozdzielnica gtéwno p/t budynku OSP
2 niepefnosprawnosciq 0.18{ Todleta 0.7 | Zapelcze kuchenne Przytog
- - - Rozdzielni (e /1t Osrodk
0.30| Szatnia 0.19| Przedsionek toalety 0.8 |Przedsionek tolaety (R3] mmmomwm&@mgwmwmijg wmmoﬁmxi
0.31|Pom. do fizykoterapii 0.20 | Szatnia 0.9 | Toaleta damska [ReZl Szafka przemiennika fotowoltaiki z wytacznikiem PWP
0.32 |Pom. techniczne 0.21 |Pom. gospdoarcze 0.10| Togleta meska i dla o0sdh ——— Przewdd p/t — HDGs 2x1,5mm2
0.35{Pom. porzqdkowe 0.22 |Pomieszczenie pomocnicze z niepefnosprawnoscig Przewdd p/t = YKY 5x1,5nm2
- - - —— Przewdd p/t — YKY Sx6mm2
0.34 | Gabinet lekarski 0.23|Korytarz 0.11 | Szatnia _
—-— Korytko kablowe stalowe siatkowe szer. 100mm
0.35|Gabinet zabiegowy
0.35| Wiatrotap ’
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Powietrzna pompa ciepta ) ) Napiecie zasilania: 230V
- Napiecie zasilania sprezarek/zabezpieczenie 3/N/PE - 400V, 50 HZ/C 25A Moc nominalna: 270W

- Napiecie zasilania sterownika/zabezpieczenie 1/N/PE - 230V, 50Hz/C 6,3A Prad maksymalny 3,5A
R1/G26 . stopien ochrony IP 24 Vmax: 83m3/h '

- Prad rozruchowy (uktad fagodnego rozruchu) - 30A '

- Prad znamionowy - 8,1 A

- Znamionowy/maksymalny pobdr mocy - 7,7/12,5 kW

- Pobér mocy grzatki karteru sprezarki - 70 W

- Pobér mocy wentylatora - 300 W

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone - MUN. U. Nr. 34/52 poz. 234 ). NRRYS.
Rozpowszechnianie i kopiowanie bez zgody autora jest zabronione.
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BIURO TECHNICZNG - HANDLOWE Budowa budynku uzytecznos$ci kulturalno- spotecznej z
architektura - konstrukcja - inzynieria dwustanowiskowym garazem dla OSP Przylogi, rehabilitacji
ul. Mickiewicza 22a, 97- 500 Radomsko | z gabinetem lekarskim wraz z infrastruktura techniczna Data 07. 2021
o i b | dziafka nr ewid. 552, obrgb ewidencyjny 0006 Przylogi, Skala 1 : 100
jednostka ewid. 260504 2 Smykdow, Przytogi- Gmina Smykow 420 x 650
NAZWA RYSUNKU Instalacja elektryczna zasilania urzadzen, rzut parteru branza elektryezna
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