OSRODEK REHABILITACJI Z

GABINETEM LEKARSKI

Spis pomieszczen

L.p. |Pomieszczenie

OSP PRZYLOGI

0.24 |Komunikacja

0.25|Recepcja—pom.socjalne

0.26 |Pom. porzqdkowe

0.27|Przedsionek tolaety

0.28| Toaleta damska

0.29| Todleta meska i d

a o0sof
7 niepefnosprawnosciq

0.30| Szatnia

0.31

Pom. do fizykoterapii

0.32|Pom. techniczne

0.33|Pom. porzgdkowe

0.34 | Gabinet lekarski

0.35|Gabinet zabiegowy

0.35| Wiatrotap

h

Spis pomieszczen
L.p. |Pomieszczenie
0.12 | Garaz
0.13|Pom. gospodarcze
0.14 |Natrysk wydzielony
0.15 [Natrysk wydzielony
0.16 |Ustep wydzielony
0.17 |Ustep wydzielony
0.18 Toaleta
0.19| Przedsionek toalety
0.20 | Szatnia
0.21 |Pom. gospdoarcze
0.22 |Pomieszczenie pomocnicz
0.23|Korytarz

BUDYNEK

KULTURALNO—-SPOYECZNY
Spis pomieszczen

L.p. |Pomieszczenie

0.1 | Wiatrofap

0.2 |Komunikacja

0.3 | Swietlica

0.4 |Sala spotkan

0.5 |Pom. gospodarcze

0.6 [Pom. pomocnicze

0.7 | Zapelcze kuchenne

0.8 |Przedsionek tolaety

0.9 | Toaleta damska

0.101 Toaleta meska i dla oséh
z niepefnosprawnosciq

0.11 | Szatnia

LEGENDA:
¥ Gniazdo wtykowe p/t 2x230V/16A+N+PE/IP20 - YDYZo 3x2,5mm2
+ Gniazdo wtykowe p/t 2x230V/16A+N+PE/IP20 - YDYZo 3x2,5mm2
)} Gniazdo wtykowe p/t 230V /16A+N+PE/IP44 — YDYZzo 3x2,5mm2
-] Gniazdo wtykowe n/t 230V /16A+N+PE/IP44 +400V/32A+N+PE/IP44
O Puszkoa p/t IP20 z zaciskami
/\/I(%Ucm.« 230V n/t - YDYZzo 3x1,5mm2
/\((%Ucm.« 230V n/t - YDYZzo 3x2,5mm2
VN —Wypust 400V n/t - YDYzo Sx4mm2
VN=Wypust 400V n/t — YKY S5x10mm2
B Przycisk PWP
i— Uziom o R<100hm

Ztocze kontrolhe w obudowie

[F1] Rozdzielnica gtéwna p/t budynku
Kulturalho Spotecznego

124 Rozdzielnica gtéwna p/t budynku OSP
Przytogi

[F3] Rozdzielnico gtowna p/t Osrodka
Rehobilitac ji z Gakbinetem Lekoarskim

[CCTV] Szafa rack 8U 197

—-— Korytko kablowe stalowe siatkowe szer. 100mm

LEGENDA:

0O Kamera IP w obudowie zewnetrzne j

- - -- Przewdd UTP Kat. Se

CcViSafa rack 4U 19” z re jestratorem

fadid istnie jacy system radiowy do
przeniesienia z stn. budynku OSP
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BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE
architektura - Konstrukcja - inZynieria
ul. Mickiewicza 22a, 97 - 500 Radomsko
tel./fax 44 683 59 25, tel. kom. 784014019

Budowa budynku uzytecznos$ci kulturalno- spotecznej z
dwustanowiskowym garazem dla OSP Przylogi, rehabilitacji
z gabinetem lekarskim wraz z infrastrukturg techniczna

ES

Data 07. 2021

(nr uprawnien )

- mail: drrazgaroberi@gmail com dziatka nr ewid. 552, obreb ewidencyjny 0006 Przytogi, Skala1:100
jednostka ewid. 260504 2 Smykdow, Przytogi- Gmina Smykow 420 x 650
NAZWA RYSUNKU Instalacja elektryczna gnaizd wtykowych, CCTV, rzut parteru| brania elekiryczna
odpis
PROJERTANT inz. Robert Kucharski ~ LOD/0622/PWOE/06 pocp
(nr uprawnien )
odpis
SPRAWDZAJACY mgr inz. Michat Jaworski LOD/1692/PWOE/06 pocp




