Klapa dymowa
130x140 z owiewkami
i sitownikiem

YTKSY 1x4x0,8

YNTKSYekw (1x2x0,8)

HDGs 3x1,5 PH90

Zasilanie 230V
HDGs 3x1,5 PH90
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Centrala oddymiania

Przycisk oddymiania

Przycisk przewietrzania
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El Chwytak elektromagnetyczny
Zwora katowa

Czujnik pogodowy
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BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE
architektura - konstrukcja - inzynieria

ul. Mickiewicza 22a, 97 - 500 Radomsko
tel./fax 44 683 59 25, tel. kom. 784014019

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone - ( DZ.U.Nr. 34/52 poz. 234 ).
Rozpowszechnianie i kopiowanie bez zgody autora jest zabronione.

Budowa budynku uzytecznosci kulturalno- spolecznej z
dwustanowiskowym garazem dla OSP Przylogi, rehabilitacji
z gabinetem lekarskim wraz z infrastrukturg techniczng
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