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SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr LBW.9051.2.210.2023.MG
Nazwa i adres klienta : Gmina Smykéw, Smykéw 91, 26-212 Smykow”
Adresat sprawozdania: j.w."
Badany obiekt: probka wody do spozycia z wodociagu Przylogi”

Miejsce pobrania prébki: Szkota Podstawowa w Miedzierzy, 26-212 Smykéw, kran — fazienka dla personelu”
Prébke pobrata w dniu 12.06.2023 o godz. 8*° p. Maria Lachowska - inspektor ds. Gospodarki Komunalnej,
za$wiadczenie nr 2 z dnia 29.10.2019r wydane przez PPIS w Kofiskich”

Probke dostarczyk: p. Mirostaw Lachowski — inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, drogownictwa i komunikacj i
Protokol przyjecia probki: LBW.9051.6.62.2023 z dnia 12.06.2023
Zlecenie Nr LBW.9052.2.5.2022.MG z dnia 04.01.2022
Kod probki: LBW.SP.178.23
Cel badania: wykorzystanie wynikéw w obszarze regulowanym prawnie zgodnie z Rozp. Ministra Zdrowia

z dn. 07.12.2017r w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.2017 poz.2294),
Prébka dostarczona: prawidtowo, zabezpieczona przed naruszeniem i zmiang wiasciwosci,

stan prébki: bez zastrzezen

Data przyjecia probki do badan i rozpoczecia badania: 12.06.2023
Data zakonczenia badania: 15.06.2023

WYNIKI BADAN FIZYKO-CHEMICZNYCH:

Dopuszczalne
Wiyniki/ zakresy wartoSci
Rodzaj oznaczenia Jednostka | Rezultaty Identyfikacja metody w%:fﬁ,’i' an:'::lsi;ra
z badan’ 07.12.2017r
(Dz.U.2017, poz.2294)
Metnosé NTU |03920,11% PN-ENISO7027-1:2016-09  (A) | ;e wiecej niz 1
Metoda nefelometryczna
5 PN-EN ISO 7887:2012 +Ap.1:2015-06
Barwa mg/1 Pt pH76 |metodaD (A) Akceptowalna
<1
Zapach (TON) Temp. 22,1°C | PN-EN 1622 : 2006 ™ Akceptowalny
<1 Metoda sensoryczna ®
Smak (TFN) Temp. 22,1°C Akceptowalny
Stezenie jonow 7,6+0,1% | PN-EN ISO 10523:2012 (A) 6.5-9.5
wodoru (pH) Temp. 20,1°C | Metoda potencjometryczna 2 4
Przewodnos¢ elektryczna S/cm s | PN—EN 27888:1999 (A)
wlasciwa ozn. w temp. 25°C° ll WY e konduktometryczna ael
v 4 | PN-ISO 6059:1999 (A) "
Twardo$¢ og6lna mg/1 189+13 TiEttagv e as 60* — 500
Falizo ug/l 44+7* PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06 (A) 200
Metoda spektrofotometryczna
<50 PN-92C-04590/03 (A)(P)
Ningan he/l (50£9%) | Metoda spekirofotometryczna A

# + za wynikiem oznacza niepewno$¢ rozszerzong o wspotczynniku k = 2 z 95% poziomem prawdopodobienstwa,
bez uwzglednienia niepewnosci pobierania
W przeliczeniu na weglan wapnia: wartos¢ zalecana ze wzglgdéw zdrowotnych — oznacza, ze jest to wartosé
pozadana dla zdrowia ludzkiego, ale nie naktada obowiazku uzupetnienia minimalnej zawartosci
Wykonawca badania: K-k Sekcji Badafi Fizyko- Chemicznych mgr inz. M. Gladys

st. tech. lab. M. Jaworska

*

Autoryzowat:

Pl

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej tylko w catosci.
Klientowi przystuguje prawo do ztozenia skargi. Zawiera 2 strony
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SPRAWOZDANIE Z BADAN Nr LBW.9051.2.210.2023.MG

WYNIKI BADANIA MIKROBIOLOGICZNEGO:

Bad Wymagania wg
par:l::tery Jednostka Wyniki Identyfikacja metody Rozz g}ll;['g.;ﬁrzfzzof;:ww
(Dz U. 2017, poz.2294)
Li‘;iﬁ;ﬁi‘;ﬁ?” j.tk./100ml 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12 0
: +A1:2017-04 (A)
Bd hIeJ;::cZ}]:; coli j-tk./100ml 0 Metoda filtracji membranowej 0
Liczba enterokokéw |, PN-EN ISO 7899-2 :2004 (A)
katowych J4k/100 ml 0 Metoda filtracji membranowej 0
Ogolna liczba ) ¢ Bez
drobnoustrojow Jtk/1 ml 3. Z 51 e ',2004 (4) nieprawidtowych
W 22420C [335.13] Metoda ptytkowa (posiew wglebny) o

** - oznacza niepewno$¢ rozszerzong o wspétczynniku rozszerzenia k=2, odpowiadajacy poziomowi

ufnosei 95%, obliczong wg PN-EN ISO 29201:2022-02 oparta na podejsciu catosciowym,

bez uwzglednienia niepewnosci poboru i transportu probki
*** . zaleca sig, aby ogélna liczba drobnoustrojéw nie przekraczata:

- 100 j.t.k./I ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej

- 200 j.t.k./1 ml w kranie konsumenta
Wykonawca badania: asystent mgr inz. M. Dzigciotowska, asystent mgr A. Miernik
Autoryzowat:

CM/

Wiyniki badania odnoszg si¢ do dostarczonej i badanej prébki
(A) - metoda objeta zakresem akredytacji Nr AB 678 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji
(N) — metody nieakredytowane
(P) - norma wycofana przez Polski Komitet Normalizacyjny, bez zastgpienia
A - informacje uzyskane od klienta
6 — temp. pomiaru 20,1°C, korekta za pomocg urzadzenia do kompensacji wptywu temperatury
® - Data, godzina badania: 15.06.2023, godz. 8%, czas przechowywania prébki 71h30”. Metoda uproszczona,
parzysta, wybor niewymuszony, informacje n.t. warunkéw prowadzenia badan do wgladu w laboratorium.
Wykonawca badania: K-k Sekcji Badan Fizyko- Chemicznych mgr inz. M. Gladys,
asystent mgr inz. M. Dzigciolowska, asystent mgr D. Opalka
"- w przypadku uzyskania wartosci z zakresu akredytacji otrzymana warto$é jest wynikiem badania
- w przypadku uzyskania wartosci spoza zakresu akredytacji ( z wytaczeniem smaku i zapachu) otrzymana
warto$¢ jest rezultatem badania w postaci:
<wartos¢ dolnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz z jednostkg oraz warto§é
niepewnosci rozszerzonej dla dolnej warto$ci granicy zakresu pomiarowego
Data sporzadzenia sprawozdania: 16.06.2023
Zatwierdzit: nik

Wydrukowano 3 egzemplarze:
1. klient -2 egz.
2.ala-1 egz. koniec

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej tylko w catosci.
Klientowi przystuguje prawo do ztozenia skargi. Zawiera 2 strony
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